
С
о
гл
а
с
о
в
а
н
о
:

И
н
в
.N

° 
п
о
д
л
.

П
о
д
п
и
с
ь
 и

 д
а
та

В
з
а
м

.и
н
в
.N

°

                Главный инженер проекта  ________Ляндрес А.Г.

                2020г

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Проектная документация

                    Раздел 3.
       "Архитектурные решения"

Реконструкция здания Сельского дома
культуры, расположенного по адресу:

Красноярский край, Емельяновский район,
с. Еловое, ул. Гурского, д. 16

          шифр:  20-20  АР

           г.Красноярск

Подпись Дата№ док.Изм.

1-20201 I/21

2-20202 II/21

3-20203 II/21
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Разрешение

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание

Обозначение

Наименование
объекта
строительства

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

1-2020

 
 Составил
 ГИП
 Утв. Ляндрес

Ляндрес

4

Сысоев

1.1 14-18
АР

В лестничных клетках (в осях Б-В и Д\1-Д/2)
перегородки заменены на внутренние стены с
пределом огнестойкости не менее REI 90

15;
16 АР

Площадка входа на 1 этаж пристройки (по оси
Д/2) увеличена в размерах до глубины не
менее 1,5 ширины полотен дверей

4

17,24
АР

Люк выхода на чердак предусмотрен EI 30
размером 600х800мм

4

15, 24
 АР

В противопожарной перегородке 1 типа
выделяющей лестницу для сообщения
подвального этажа с первым установлена
противопожарная дверь 2 типа  (EI 30)

4

15, 16
 АР

Во входной зоне 1 этаже путь эвакуации
наружу предусмотрен через вестибюль.
Изменено наименование помещения 1.3
(вестибюль)

19,22
АР

Изменена конструкция покрытия пристройки.

19 АР Добавлен план чердака.

23 АР Добавлен класс пожарной опасности
чистового покрытия пола зрительного зала.

4

4

4

4

8,10
 АР

Отменено устройство проема в сущ.стене на 1
этаже по оси Б.

24 АР Изменена конструкция витражей и окон.

25, 26
 АР

Добавлены классы пожарной опасности
чистовых покрытий стен, потолков.
Заменен тип натяжного потолка.

32 АР На кровле дополнительно  установлены
снегозадержатели, лестницы и переходные
мостики.

17 АР Изменено наименование и назначение
помещения 2.12.

4

4

4

4

4

30 АР Откорректирована спецификация 4

1.4;1.3

1.2;1.1

1.2;1.1

1.2;1.1

1.1

1.1;1.2

1.1

1.1

1.2;1.1

1.1

1.4

1.1

Реконструкция здания Сельского дома культуры,
 расположенного по адресу: Красноярский край,
 Емельяновский район, с. Еловое, ул. Гурского, д. 16

20-20 АР
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Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание

Обозначение

Наименование
объекта
строительства

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

20 - 20  АР

2-2020

 
 Составил
 ГИП
 Утв. Ляндрес

Ляндрес

4

Сысоев

2.1;2.2
2.3

Реконструкция здания Сельского дома культуры ,
 расположенного по адресу: Красноярский край,
 Емельяновский район, с. Еловое, ул. Гурского, д. 16

Помещение1.3 (вестибюль) объединено  с пом

1.5(фойе) 1 этажа,

на плане в фойе убрана перегородка с дверью.

15, 16
 АР

4

4

4

4

Заменен материал отделки стен и потолков
лестничных клеток (краска АКТЕРМ КМ0)

25, 26
АР

2.1

Заменен материал отделки стен и потолков
коридоров,холлов,фойе
(краска АКТЕРМ  КМ1)

15,25,
26 АР2.1;2.2

19,20
 АР

Для гидроизоляционных и
теплоизоляционных материалов в
конструкциях полов, перекрытий и кровли
указаны ссылки на действующие стандарты

2.1;2.2;
2.3;2.4;
2.5;2.6

В спецификации материалов представлены
ссылки на действующие стандарты в
соответствии с Приложением к ТС 5949-20;

6 АР12.1

Прилагается расчет анкера кронштейна
навесного фасада

Добавлен сертификат соответствия на панели
фасада МП 1000

 АР1
прилаг.
док.

 АР1
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Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание

Обозначение
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объекта
строительства

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

20 - 20  АР

3-2020

 
 Составил
 ГИП
 Утв. Ляндрес

Ляндрес

4

Сысоев

Реконструкция здания Сельского дома культуры ,
 расположенного по адресу: Красноярский край,
 Емельяновский район, с. Еловое, ул. Гурского, д. 16

Сертификат на утеплитель Пеноплекс 45
предоставлен

4

4

4

Для плиты пола  указана марка бетона по
водонепроницаемости и морозостойкости

АР-23

3

в спецификации в графе «Обозначение»
представлены ссылки на действующие
стандарты для анкерного крепителя;
минераловатных плит; керамогранитных плит,
фасадных кассет

 В спецификации в графе «Обозначение»
представлены ссылки на действующие
стандарты

АР-32

АР1-6

Представлено техническое свидетельство ( для
фасадной системы с применением
керамогранитных плит на цоколе здания)

АР14-22

АР32

Перепланировка пристройки, связанная с
необходимостью увеличения ширины
лестничных маршей до 1,35м.

4

АР17, 18

АР9

АР23, 24

Изменение проемов 2 этажа по осям 6, 7
пристройки, изменение назначения пом.2.13 -
коридор.

4

АР.Т -4 Изменены показатели площади, связанные с
перепланировкой пристройки.
Изменены пожарные характеристики.

4

АР33 Конструктивная огнезащита несущих
конструкций зрительного зала

4



Ведомость основных разделов проектной документации

Прим.НаименованиеОбозначение

Пояснительная записка.

Схема планировочной организации земельного участка

Архитектурные решения .

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Система электроснабжения

Система водоснабжения

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ,
тепловые сети

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Подраздел 1

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Конструктивные и объемно-планировочные решения .Раздел 4

Сведения об инженерном оборудовании , о сетях инженерно
-технического обеспечения, перечень инженерно-технических

мероприятий, содержание  технологических решений. Подразделы:

   Раздел 5

Раздел 8

Раздел 9

Раздел 10

                  20-20-ПЗ

                  20-20 ИОС1

Подраздел 2

Подраздел 4

Технологические решенияПодраздел 5

            Раздел 10(1) Мероприятия по энергетической эффективности здания

                  20-20-ПЗУ

                  20-20-АР

                  20-20-КР

                  20-20 ИОС2

                  20-20 ИОС5

                  20-20 ИОС4

Раздел 6 Проект организации строительства                  20-20-ПОС

                  20-20-ООС

                  20-20-ПБ

                  20-20-ОДИ

                  20-20-ЭЭ

Смета на строительство объекта капитального строительства .            Раздел 11                  20-20-СМ

Вентилируемый фасадРаздел 3.1                  20-20-АР.1

Система  водоотведенияПодраздел 3                  20-20 ИОС3
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Конгарова

Разраб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

20-20 АР.С

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Ñûñоåв

П

Содержание раздела АР
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Архитектурные решения

Раздел 3.

1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида  ее пространственной
планировочной и функциональной организации.

Обоснование принятых объемно-пространственных и
архитектурно- художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных
параметров разрешенного строительства

Описание и обоснование композиционных приемов при оформлении фасадов
 и интерьеров  объекта капитального строительства

Описание решений по отделке помещений основного , вспомогательного, обслуживающего
и технического назначения
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение
помещений с постоянным местопребыванием людей.
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту
 помещений от шума, вибраций и других воздействий.

Текстовая часть

2

3

4

5

6

Наименование№
П.П

Прим.

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров.

7

8
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2
20-20 АР.С

АР.Т

Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия здания
установленным требованиям энергетической эффективности .
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к архитектурным решениям , влияющим на энергетическую
эффективность здания.

9

Технико - экономические показатели здания

Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АР (начало)

5

6

7

8

9

10

11

План демонтажа на отм. -1,770.

План демонтажа на отм. +0.000.

План демонтажа на отм. +3.900.

Дефектная ведомость (начало).

Дефектная ведомость (продолжение )

Обмерочный план 2 этажа

Разрез 1-1; Разрез 2-2 (обмерочные).

1

2

3

4

Обмерочный план подвала

Обмерочный план 1 этажа

Общие данные (начало)

Общие данные (окончание)

зам.

зам.

зам.

зам.

зам.
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3
20-20 АР.С

Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АР(окончание)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Дефектная ведомость (окончание)

План на отм. -1.880

Монтажный план  на отм . 0.000.

План на отм. +3.700.

Монтажный план  на отм . +3.700.

Разрез 1-1; Разрез 2-2.

Разрез 3-3; План кровли

Фасад 1-8; Фасад 8-1

Фасад А-Ж; Фасад Ж-А

Экспликация полов; Ведомость перемычек; Экспликация перемычек.

Ведомость отделки помещений (начало).

Ведомость отделки помещений (окончание).

Крыльцо главного входа

Схемы заполнения оконных проемов ;
Спецификации заполнения оконных и дверных проемов

Эскизы элементов внутрених ограждений лестниц ,
 крылец. Спецификация элементов ограждений .

Козырек входа

План на отм. 0.000.

25

26

27

28

29

Замена ступеней лестницы Л 1 в осях 1-2, Б-В
Замена ступеней лестницы Л 2 в осях 3-6, Е-Ж

Реконструкция цокольного узла  двухэтажной части здания ,
торцевой стены зрительного зала .

 Ограждение балкона зрительного зала .

30

31

32 Схема расположения элементов безопасности кровли нов.

зам.

зам.

зам.

зам.

зам.

зам.

зам.

зам.

зам.

зам.

зам.

зам.

зам.

зам.

зам.

33 Конструктивная огнезащита металлодеревянных ферм . нов.



1.  Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта, его
пространственного, планировочного и функционального назначения.

  Архитектурно - планировочное  решение объекта «Реконструкция здания сельского дома культуры в селе
Еловое Емельяновского района Красноярского края»  принято на основе "Технического заданияна
проектирование объекта реконструкции" от заказчика и Заключения по техническому обследованию (ООО
ПКБ "Стройпроект, июль 2020г.), разработано с учетом действующих градостроительных, планировочных,
противопожарных и санитарно-технических норм проектирования. Данным проектом выполняется
реконструкция существующего  здания сельского дома культуры (1958 года постройки) в селе Еловое
Емельяновского района Красноярского края.
  Здание сельского дома культуры  имеет в плане Т- образную прямоугольную форму с размерами
33,4х24,9м., не является объектом культурного наследия, памятником истории и культуры. Здание
построено с элементами стиля "сталинский ампир", в этом стиле выполнен главный фасад и интерьеры
здания. С момента постройки капитальный ремонт не выполнялся, согласно технического заключения
здание ограниченно-работоспособное.
  Здание кирпичное 2х этажное с чердачной многоскатной кровлей. Обьем здания функционально делится
на две части, административная 2х-этажная часть и зрительный зал на 150 мест со сценой, под которой
находится подвал.
 Функциональное назначение объекта - сельский клуб, в котором размещаются офисные помещения,
занятые (в настоящее время и в перспективе) сельской администрацией, кабинеты  администрации клуба,
зрительный зал с фойе и гардеробом.
 Настоящим проектом предполагается строительство пристроенных помещений на 2х этажах с целью
ввода санитарно-гигиенических помещений и компенсации помещений взамен занятых функционально
новыми помещениями. Проектируемая пристройка также коммуникативно связывает обе части здания,
позволяет  выполнять дополнительное перемещение персонала минуя помещения с посетителями
зрительного зала.
  Настоящим проектом предполагается изменение внешнего вида здания за счет строительства
вентилируемого фасада для решения проблемы с тепловой защитой наружных стен.
  Высота здания 11,2м. (от тротуара до конька крыши),   4,8м (от пожарного проезда до низа оконного
проема верхнего этажа). Этажность здания - 2 (в административной части 1й (полы по грунту)  и 2й этажи,
холодный чердак, в зрительном зале - подвал под сценой, двусветный зрительный зал с балконом,
холодный чердак в пространстве ферм покрытия).
  Высоты этажей здания после реконструкции:
1. В административной части высота первого этажа 3,7м, высота помещений (от уровня "чистого" пола до
потолка) второго этажа - 3,33м.
2. Высота помещения  (от уровня "чистого" пола до уровня подвесного  потолка) зрительного зала 6,65м,
высота помещений подвала под сценой - 2,5м.
3. Высота 1 этажа пристройки 2,84м (размещены только санитарно-техничекие помещения, высота
помещений 2,34м); высота помещений 2го этажа - 3,0м (совмещенная крыша); высота помещения
технического подполья 1,6м, подвала - 2,5м.
Эвакуационные, коммуникационные и технологические пути движения осуществляются по трем
внутренним лестницам, размещенным в лестничных клетках. Подвальный этаж имеет лестницу ведущую
непосредственно наружу и лестницу ведущую на сцену. На чердак можно попасть через слуховое окно на
кровле или через люк в перекрытии по металлической стремянке с лестничной площадки  2 -го  этажа.
  За относительную отметку 0,000 принят уровень "чистого" пола первого этажа. Формирование системы
отметок:  при реконструкции полов принять за базовую отметку "чистого" пола существующую отметку
пола в фойе возле проектных осей 6-В (в углу помещения фойе) с добавлением высоты "пирога"
конструкции пола.
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          2. Обоснование принятых объемно-пространственных и
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

  Объемно-пространственные и архитектурные решения приняты на основании Задания на проектирование и
в соответствии со следующими инструктивно -нормативными документами :
 - СП 118.13330.2012     «Общественные здания и сооружения »;
 - Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о
требования пожарной безопасности »;
  - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты . Эвакуационные пути и выходы »;
  - СанПиН 2.2.1/2.11.1278-03 «Гигиенические требования к естественному , искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий »;
  - СП 59-13330-2012 «Доступность зданий и сооружений , для маломобильных групп населения ».
  - СП 50.13330.2012  «Тепловая защита зданий»;

  Объемно-пространственные решения объекта «Реконструкция здания Сельского дома культуры ,
расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, с. Еловое, ул. Гурского, д. 16» приняты
согласно задания от заказчика, обусловлены существующими параметрами здания , выполнением необходимых
противопожарных и санитарно-гигиенических мероприятий.
  Проектом  реконструкции предусмотрены следующие объемно -планировочные  решения:
     1. Увеличение существующего объема здания за счет  строительства 2х этажной пристройки, примыкающей
к зрительному залу клуба вдоль оси Д, между осями 6-8. Размеры пристраиваемой части в плане 20,6х4м.
Устройство лестничной клетки в объеме пристройки  в осях 7-9, Д/1-Д/2.
     2. Перепланировка существующих помещений в 2х-этажной части:
     - устройство лестничной клетки взамен открытой лестницы на 2й этаж возле главного входа  с выходом
непосредственно наружу. Перепланировка входной зоны главного входа в здание ;
     - перепланировка помещений, связанная со строительством пристройки;
     - устройство помещений водомерного узла , электрощитовой, венткамеры, помещения ИТП.
 Принятые настоящим проектом объемно-пространственные и архитектурные решения функционально
соответствуют технологическим процессам , предполагаемым заказчиком проектирования, и создают наиболее
комфортные условия для посетителей и персонала дома культуры . Эти решения также обеспечивают пожарную
безопасность, эвакуацию людей в случае пожара и выполнение санитарных требований по охране здоровья
людей и окружающей среды.
   Архитектурная выразительность достигается единой концепцией и применением современных
высококачественных строительных и отделочных материалов .
   Параметры разрешенного использования практически не изменились :
 - коэффициент застройки увеличился на  0,04, с 0,264 до 0,304. Разрешенное использование  - к=0,9;
 - отступы от границ участка, красной линии - не изменились;
 - этажность не изменилась.

3. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия
зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической
эффективности.

  Объект строительства, предполагаемый к реконструкции - здание 1958 года постройки, на котором не
было капитального ремонта с момента постройки . Поэтому все архитектурные решение , принятые
настоящим проектом, направлены на выполнение соответствия объекта строительным нормам и
правилам, законодательству РФ, в т.ч. в области энергетической эффективности .
 Принятые основные архитектурные решения в части обеспечения соответствия здания установленным
требованиям энергетической эффективности :
 -  создание теплозащитной оболочки здания ;
 - отвод поверхностных вод от здания ;
 - создание теплозащитных зон в здании (выделение тамбуров эксплуатируемых входов ).

4. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений.

  Проектируемое здание - существующее, поэтому требования энергоэффективности выполнены с
учетом данной специфики .
  Основные мероприятия :
 - строительство теплозащитной оболочки здания с вентилируемым фасадом , применение
эффективного утепления с расчетным сопротивлением теплопередачи больше нормативного ;
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 - утепление цокольной части здания, строительство отмостки и линейного водоотвода от здания;
 - дополнительное утепление чердачного перекрытия с  расчетным сопротивлением теплопередачи больше
нормативного;
  -замена заполнений оконных проемов выполнено в климатическом исполнении - двухкамерные стеклопакеты с
заполнением инертным газом;
 - замена заполнений дверных проемов в наружных стенах на дверные блоки класса Т3 (по показателю приведенного
сопротивления теплопередаче);
- утепление полов с  расчетным сопротивлением теплопередачи больше нормативного;
- устройство  тамбура главного входа с воздушной тепловой завесой;
- уменьшение удельной теплоотдающей поверхности ограждений, улучшение «компактности» здания. за счет
строительства пристройки.

   В соответствии с Заданием на проектирование, согласно СП50.13330.2012 существующие фасады здания сельского
дома культуры подлежат утеплению и замене наружной отделки.
  Проектные решения по фасаду:
 - устройство  вентилируемого фасада ВФ МП 1000 "Металл профиль" с  двухслойным утеплением  материалом
ТехноНИКОЛЬ толщиной 150мм и фасадными кассетами МП 1000; отделка цоколя керамогранитом;
 - строительство навеса главного входа, установка козырьков над эвакуационными выходами из здания;
 - установка системы водостоков с кровли, установка ограждения кровли и элементов безопасности.
 Цветовыми решениями трех контрастных  цветов решена композиция фасада: цвета по RAL 9002, 1014, 8025.
 Кровля - металлочерепица коричневого цвета (существующая).
 Окна из ПВХ-профилей со стеклопакетами, неокрашенного белого цвета.
 Наружные двери стальные с порошковым покрытием, серого цвета.
 Водостоки - коричневого цвета (в цвет кровли).
Оформлении интерьеров не входит в перечень работ по контракту на выполнение проектных работ.

6. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения.

 Внутренняя отделка выполнена в соответствии с функциональным назначением помещений и соблюдением
требований пожарных и санитарных норм - включает в себя:
           Полы:
1-2 этажы
- коридоры, холлы, фойе  - неглазурованная керамическая плитка по  ГОСТ 13996-2019 (Е≤ 0,5%)
 ( ст. горючести КМ2)
- лестничные клетки - неглазурованная керамическая плитка (площадки) по  ГОСТ 13996-2019 (Е≤ 0,5%)
 ( ст. горючести КМ1)
- кабинеты - ламинат по ГОСТ 32304-2013 (класс  AC5)
- гардероб,санузлы, КУИ, тех помещения - неглазурованная керамическая плитка по  ГОСТ 13996-2019 (Е≤ 0,5%)
- зал - ламинат ( ст. горючести КМ2) ГОСТ Р ИСО 9001-2015
- сцена - износостойкий линолеум ( ст. горючести КМ2) ТУ 5771-042-54031669-2013
подвал
- тех помещения - неглазурованная керамическая плитка по  ГОСТ 13996-2019 (Е≤ 5%)
          Стены:
1-2 этажы
- коридоры, холлы, фойе, зал  - негорючая краска для путей эвакуации  ( ст. горючести КМ1) ТУ 2316-034-51309101-05
- лестничные клетки - негорючая краска для путей эвакуации ( ст. горючести КМ0) ТУ 2316-003-92450604-2012
- кабинеты, гардероб, тех помещения - водоэмульсионная краска
- санузлы, КУИ,  - глазурованная  керамическая плитка ГОСТ 13996-2019 на высоту 1.8м
подвал
- тех помещения - водоэмульсионная краска
          Потолки:
1-2 этажы
 фойе, холл тамбур- негорючая краска  ( ст. горючести КМ1)ТУ 2316-034-51309101-05
- коридоры - подвесной потолок ARMSTRONG ( ст. горючести КМ1)
- лестничные клетки - негорючая краска для путей эвакуации ( ст. горючести КМ0)ТУ 2316-003-92450604-2012
- кабинеты, гардероб, тех помещения ,санузлы, КУИ,- водоэмульсионная краска
-зал - натяжной потолок "CLIPSO"  ( ст. горючести КМ2)
подвал
- тех помещения - водоэмульсионная краска

1.1.
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Ед. изм.Наименование

м³

Технико - экономические показатели здания

Площадь застройки м²

5952,8

Примечание

м² 763,8Полезная площадь

м² 645,6Расчётная площадь

м² 912,0Общая площадь

Строительный объем,

619,0

Количество

141,8в том числе ниже 0.000

До реконструкции
После

реконструкции

м³

1128,7

911,0

6629,0

778,8

740,0

210,5

20-20 АР.Т

- Уровень ответственности здания - 2;
- Степень огнестойкости здания - II;
- Класс функциональной пожарной опасности -  Ф2.1
- Класс конструктивной пожарной опасности - С1;
- Класс пожарной опасности строительных конструкций - К1.

7.  Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение
помещений с постоянным пребыванием людей.

  Объемно-планировочные решения дома культуры предусматривают естественное освещение
помещений с постоянным местопребыванием людей через существующие конструктивные световые
проемы. Проектом предполагается замена всех заполнений оконных проемов оконными блоками ПВХ с
двойными стеклопакетами по ГОСТ 24866-99.
 Помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение , принятое согласно
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному , искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий » и СП 52.13330.2011 «Естественное и
искусственное освещение».

8. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту
помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

 Защита от шума в административных помещениях принята согласно требованиям СП 51.13330.2011
«Защита от шума», СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых
и общественных зданий». В соответствии с п.9.25 СП 51.13330.2011 звукоизоляция наружных и
внутренних ограждающих конструкций  помещений должна обеспечить снижение звукового давления от
внешних источников шума , а также от ударного и шума оборудования инженерных систем ,
воздуховодов и трубопроводов до уровня , не превышающего допускаемого по СП 51.13330.2011.
Установка пожарного водоснабжения находится в подвальном этаже пристройки - под лестничной
клеткой и не примыкает к  помещениям с постоянным прибыванием людей , работает только в случае
пожара. Максимальный уровень звука возникающий на рабочих местах в течение производственных
процессов и при использовании оборудования ,  запроектированного для данного объекта , не превышает
допустимые 60 дБА, согласно СП 51.13330.2011 /табл.1/.
  Существующие и новые,  кирпичные и каркасные перегородки системы С 111 "KNAUF" с заполнением
шумозащитными минераловатными плитами , имеют индекс звукоизоляции 46 дБ, являются
эффективной преградой для распространения шума в смежные помещения и в дополнительных
мероприятиях не нуждаются .

1134,7

911,6

722,8

3.1.

3.2.

742,2

6675,0

226,0
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Ëяндрес

Сысоев

Разраб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Сысоев

Стадия Ëист ËистовËистов
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20-20 АР

Ëяндрес

1П

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование

Ссылочные документы

Блоки оконные. из ПВХ профилей. Общие технические условия.

Примечание

Блоки дверные деревянные и комбинированные

ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные.

Прилагаемые документы

ГОСТ Р 57327-2016 Изделия Новосибирского предприятия  ООО "Огнезащитные 

технологии" 

ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические.

ГОСТ 948-84  Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами

Проект вентелируемого фасада

 ГОСТ 475-2016

ГОСТ 30674-99

Узлы перегородок К NAUF
Огнезащитная облицовка металлических колонн и балок .

3D Визуализация

Общие данные (начало).

Расчет суммарной площади
естественной вентиляции чердака .
Расчет количесва и диаметра водосточных труб .

нов.

Сертификаты нов.

зам.



П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
.

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

С
о
гл

а
со

в
а
н
о

С
о
гл

а
со

в
а
н
о

Фîðìàò À3

ГÀП

ГИП
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Стадия Лист Листов

Изм. Подп.Лист Дата

Н.кîнòðîль Лянäðåс

2

                                                                                          Оáщèå óкàçàнèя .

1. Тåõнè÷åскèå ðåøåнèя, ïðèняòûå â ðàáî÷èõ ÷åðòåæàõ , сîîòâåòсòâóюò òðåáîâàнèяì экîлîãè÷åскèõ , сàнèòàðнî-ãèãèåнè÷åскèõ ,
ïðîòèâîïîæàðнûõ è äðóãèõ нîðì , äåéсòâóющèõ нà òåððèòîðèè Рîссèéскîé Фåäåðàцèè è îáåсïå÷èâàюò áåçîïàснóю äля æèçнè , çäîðîâья
эксïлóàòàцèю îáъåкòà ïðè сîáлюäåнèè ìåðîïðèяòèé , ïðåäóсìîòðåннûõ ðàáî÷èìè ÷åðòåæàìè ..

2. Àðõèòåкòóðнûå ðåøåнèя ðàáî÷åãî ïðîåкòà "Рåкîнсòðóкцèя çäàнèя сåльскîãî äîìà кóльòóðû â сåлå Елîâîå Еìåльянîâскîãî ðàéîнà
Кðàснîяðскîãî  кðàя" âûïîлнåн нà îснîâàнèè  çàäàнèя îò çàкàç÷èкà ,  çàклю÷åнèя ïî ðåçóльòàòàì îáслåäîâàнèя òåõнè÷åскîãî сîсòîянèя
сòðîèòåльнûõ кîнсòðóкцèé çäàнèя  .

3. Зà îòнîсèòåльнóю îòìåòкó 0,000 ïðèняò óðîâåнь ÷èсòîãî ïîлà фîéå â îсяõ В -6 ïåðâîãî эòàæà.

4. Пàðàìåòðû çäàнèя .
  Зäàнèå клóáà  сîсòîèò â ïлàнå èç äâóõ  ïðèáлèçèòåльнî ðàâнûõ ïðяìîóãîльнûõ îáъåìîâ , «Т»-îáðàçнî  ïðèìûкàющèõ äðóã к äðóãó ÷åðåç îáщóю
âнóòðåннюю сòåнó .  Пåðâûé îáъåì - äâóõэòàæнàя ÷àсòь çäàнèя ðàçìåðîì â ïлàнå 26,2õ13,7 ì., âòîðîé ( çðèòåльнûé çàл)- îäнîэòàæнàя ÷àсòь
ðàçìåðîì â ïлàнå 20,8õ12,1ì. Пðèсòðîéкà äâóõэòàæнàя с ðàçìåðàìè â ïлàнå 20,6õ4ì
 Зäàнèå кèðïè÷нîå  2õ эòàæнîå с ÷åðäà÷нîé ìнîãîскàòнîé кðîâлåé , â нîâîé ÷àсòè áåс÷åðäà÷нàя îäнîскàòнàя .

   5. Хàðàкòåðèсòèкà ðàéîнà сòðîèòåльсòâà è ðàс÷åòнûå äàннûå .
- òåððèòîðèя ó÷àсòкà сòðîèòåльсòâà îòнîсèòся к IВ клèìàòè÷åскîìó ðàéîнó ;
- òåìïåðàòóðà нàèáîлåå õîлîäнîé ïяòèäнåâкè - ìèнóс 37 °Ñ ;
- нîðìàòèâнîå çнà÷åнèå âåòðîâîãî äàâлåнèя äля III âåòð. ðàéîнà - 38кãс/ ì²;
- ðàс÷åòнîå çнà÷åнèå âåсà снåãîâîãî ïîкðîâà äля IV снåã.ð-нà - 240кã/ ì²;
- сåéсìè÷нîсòь ïлîщàäкè - 6 áàллîâ.

6. Зäàнèå îòнîсèòся:
- ïî сòåïнè îãнåсòîéкîсòè - II
- ïî фóнкцèîнàльнîé ïîæàðнîé îïàснîсòè - Ф2.1
- клàсс кîнсòðóкòèâнîé ïîæàðнîé îïàснîсòè - ÑО
- клàсс ïîæàðнîé îïàснîсòè сòðîèòåльнûõ кîнсòðóкцèé - КО
- óðîâåнь îòâåòсòâåннîсòè çäàнèя  - 2

7. Кîнсòðóкцèè çäàнèя .
  7.1. Рåкîнсòðóèðîâàннîå сóщåсòâóющåå çäàнèå :
- фóнäàìåнòû -   áóòîâûå, ïî ïðîäîльнûì сòåнàì çðèòåльнîãî çàлà óсèлåннûå ìîнîлèòнûì æåлåçîáåòîнîì
-  ïåðåкðûòèя - áàлî÷нûå, ìîнîлèòнûå æåлåçîáåòîннûå ;
- лåсòнèцû - èç сáîðнûõ æåлåçîáåòîннûõ сòóïåнåé с ìîçàè÷нûì ïîкðûòèåì ïî ìåòàллè÷åскèì кîсîóðàì ;
- нàðóæнûå сòåнû -  кèðïè÷нûå, òîлщèнîé 640 ìì; òåïлîâàя çàщèòà - сèсòåìà âåнòèлèðóåìîãî фàсàäà "ВФ МП 1000" с îáлèцîâкîé  â âèäå
кàссåòнûõ ïàнåлåé (фèðìà "Мåòàлл-ïðîфèль"). Уòåïлèòåль âнóòðåннèé слîé Тåõнî Лàéò îïòèìà - 100ìì, нàðóæнûé слîé Тåõнî Вåнò
сòàнäàðò , t=50 ìì
- ïåðåãîðîäкè -  ГКЛ  ( нîâûå), ïî сèсòåìå КНÀУФ, ïåðåãîðîäкà Ñ 111, Ñ112 ( ïî сåðèè 1.031.9-2.07), с çàïîлнåнèåì áàçàльòîâûìè
ìèнåðàлîâàòнûìè ïлèòàìè Тåõнîнèкîль "РОКЛÀЙТ " (ТУ 5762-049-17925162-2006), òîлщèнîé 100 -150 ìì
ïåðåãîðîäкè кèðïè÷нûå âнóòðåннèå (нîâûå) (кèðïè÷ ðяäîâîé КР-ð-ïî 250õ120õ65 /1НФ/100/1,0/50 ГОÑТ 530-2012), òîлщèнîé 120ìì
- кðûøà - ÷åðäà÷нàя, кðîâåльнîå ïîкðûòèå -ìåòàллî÷åðåïèцà ïî сòðîïèлàì ,
- îкнà - äâîéнîé сòåклîïàкåò,  ПВХ ïðîфèль
- âèòðàæè ãлàâнîãî âõîäà - àлюìèнèåâûå

- äâåðè - ìåòàллè÷åскèå нàðóæнûå, ïðîòèâîïîæàðнûå, âнóòðåннèå  äåðåâяннûå-ãлóõèå ;
- îãðàæäåнèя лåсòнèц, кðîâлè, кðûлåц - ìåòàллè÷åскèå
- ïî ïåðèìåòðó çäàнèя - áåòîннàя îòìîсòкà øèðèнîé 1,5 ì с лèнåéнûì âîäîîòâîäîì .

7.2. Внîâь ïðîåкòèðóåìàя ïðèсòðîéкà :
- фóнäàìåнòû -   лåнòî÷нûå, ìîнîлèòнûå æåлåçîáåòîннûå
- кîлîннû - ìåòàллè÷åскèå
- ïлèòû ïåðåкðûòèя - ìîнîлèòнûå æåлåçîáåòîннûå , òîлщèнîé 200ìì
- лåсòнèцû - èç сáîðнûõ æåлåçîáåòîннûõ сòóïåнåé ïî ìåòàллè÷åскèì кîсîóðàì ;
- сòåнû - нàðóæнûå - кèðïè÷нûå ( кèðïè÷ ðяäîâîé ïîлнîòåлûé КР -ð-ïî 250õ120õ65 /1НФ/100/1,0/50 ГОÑТ 530-2012), òîлщèнîé380 ìì.;

сèсòåìà âåнòèлèðóåìîãî фàсàäà "ВФ МП 1000" с îáлèцîâкîé  â âèäå кàссåòнûõ ïàнåлåé
(фèðìà "Мåòàлл-ïðîфèль"). Уòåïлèòåль âнóòðåннèé слîé Тåõнî Лàéò îïòèìà - 100ìì, нàðóæнûé слîé ТåõнîВåнò

сòàнäàðò , t=50 ìì
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Оáщèå äàннûå (îкîн÷àнèå).

- ïåðåãîðîäкè -  ГКЛ  , ïî сèсòåìå КНÀУФ, ïåðåãîðîäкà Ñ 111,  ( ïî сåðèè 1.031.9-2.07), с çàïîлнåнèåì
áàçàльòîâûìè ìèнåðàлîâàòнûìè ïлèòàìè Тåõнîнèкîль "РОКЛÀЙТ " (ТУ 5762-049-17925162-2006), òîлщèнîé 100
-150 ìì;
ïåðåãîðîäкè кèðïè÷нûå âнóòðåннèå - (кèðïè÷ ðяäîâîé КР-ð-ïî 250õ120õ65 /1НФ/100/1,0/50 ГОÑТ 530-2012),
òîлщèнîé 120ìì;
- кîлîннû - ìåòàллè÷åскèå;
-  кðûøà - сîâìåщåннàя, áåс÷åðäà÷нàя óòåïлåннàя
- кðîâля - ïлîскàя, èç ðóлîннûõ áèòóìнûõ ìàòåðèàлîâ
 - îкнà - äâîéнîé сòåклîïàкåò; ПВХ ïðîфèль;
- äâåðè - ìåòàллè÷åскèå нàðóæнûå, ïðîòèâîïîæàðнûå, âнóòðåннèå  äåðåâяннûå-ãлóõèå ;
- îãðàæäåнèя лåсòнèц, кðîâлè, кðûлåц - ìåòàллè÷åскèå.

.8. Пðîåкòнàя äîкóìåнòàцèя ðàçðàáîòàнà â сîîòâåòсòâèè с äåéсòâóющèìè нà ìîìåнò ïðîåкòèðîâàнèя
нîðìàòèâнûìè äîкóìåнòàìè РФ ïî сòðîèòåльсòâó:
- ÑП 118.13330.2012     «Оáщåсòâåннûå çäàнèя è сîîðóæåнèя »;
- Фåäåðàльнûé çàкîн Рîссèéскîé Фåäåðàцèè îò 22 èюля 2008ã. №123-Ф3 «Тåõнè÷åскèé ðåãлàìåнò î
òðåáîâàнèя ïîæàðнîé áåçîïàснîсòè»;
- ÑП 1.13130.2020 «Ñèсòåìû ïðîòèâîïîæàðнîé çàщèòû. Эâàкóàцèîннûå ïóòè è âûõîäû»;
- ÑàнПèН 2.2.1/2.11.1278-03 «Гèãèåнè÷åскèå òðåáîâàнèя к åсòåсòâåннîìó, èскóссòâåн- нîìó è сîâìåщåннîìó
îсâåщåнèю æèлûõ è îáщåсòâåннûõ çäàнèé»;
- ÑП 59-13330-2012 «Дîсòóïнîсòь çäàнèé è сîîðóæåнèé, äля ìàлîìîáèльнûõ ãðóïï нàсåлåнèя».
- ÑП 50.13330.2012     «Тåïлîâàя çàщèòà çäàнèé»;

1.1.
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Обмерочный план 1 этажа
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Обмерочный план 2 этажа
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20-20

Реконструкция здания сельского
дома культуры П 5

АР



Разрез 1-1

1 2 3 4 5 6

±0,000

+3,900

+7,200 +7,200

+3,490+3,450

8

+1,060

7

Уð. çåìëè

33190

ñцåíà

-0,820

Уð. çåìëè

-1,770

±0,000

+1,920

34
50

33
00

73
00+3,070

+6,470

+6,200

+2,300

+10,640

Уð. çåìëè

+2,800

+6,670

+10,500

Разрез 2-2

ÄÃÂБÀ

+7,200

±0,000

+3,490

+4,690

+5,900

Уð. çåìëè

Е Ж

Èí
в.

 N
 п

оä
ë.

По
äп

. è
 ä

àò
à

Âç
àì

.èí
в.N

Ñо
гë

àñ
ов

àí
о

+10,900

+0,930

+4,800

+5,900

+2,800

+6,670

+0,930

+4,800

24940

62
40

АР

Í.êоíòðоëü Ëÿíäðåñ

Рàçðåç 1 -1.   Рàçðåç 2-2 ( обìåðо÷íûå).

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòов

Èçì. Коë.ó÷. Ëèñò Näоê. Поäпèñü Äàòà

ÃÈП

ÃÀП

Ëÿíäðåñ

Ñûñоåв

Ëèñòов

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Ëÿíäðåñ

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края ,
         ул. Гурского 16

20-20

Реконструкция здания сельского
дома культуры
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h пом=2500

Ä

Ã

В

7 8

5800

Б

40
50

39
20

31
99

11
16

9

Вç
àì

. è
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. №

Ñî
гë

àñ
îâ

àí
î

Èí
â. 

№
 ï

îä
ë.

Ïî
äï

èñ
ü 

è 
äà

òà

0.2

0.1

0.3

Н.кîíòрîëü Ëяíäреñ

Ñòàäèя Ëèñò Ëèñòîâ

Èçì. Кîë.уч. Ëèñò Näîк. Ïîäïèñü Äàòà

ÃÈÏ

ÃАÏ

Ëяíäреñ

Ñыñîеâ

Ëèñòîâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Ëяíäреñ

Рàçрàб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

                       Уñëîâíые îбîçíàчеíèя:

демонтаж
ступеней

14
00

318

130

Ïëàí äеìîíòàжà íà îòì . -1,770.

Наружные стены из полнотелого глиняного кирпича на известково-
цементном растворе, толщиной 640мм

Внутренние стены из полнотелого глиняного кирпича на известково-
цементном растворе, толщиной 380мм

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 150, 180мм, оштукатуренных
по дранке
Демонтаж существующего заполнения оконного или
дверного проема
в кирпичной стене

1.  Äеìîíòèрîâàòü âñе äâерíые бëîкè (2шòукè). Ñì. Äефекòíую âеäîìîñòü (АР-10)

                       Ïрèìечàíèя:

Экñïëèкàцèя ïîìещеíèй ïîäâàëà

0.1 1,4

НàèìеíîâàíèеÏîçèцèя Ïëîщàäü, ì
2

Тамбур

0.3

0.2 Подсобное помещение 47,9

4,4Лестничная клетка

Кîíгàрîâà

 Äеìîíòàжíый ïëàí ïîäâàëà íà îòì . -1,770

Ï 7



21003074

                       Уñëîâíûå îбîçíà÷åíèÿ:

Ä

Ã

Â

Б

À

Е

Ж

1 2 3 4 5 6 8

24
94

0

расширение проема
h=2720мм

33190

1820
600

2900 2350

26
20

80
50

40
50

39
20

32
00

31
00

492

204005120

Èí
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 N
 п
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ë.

Пî
дп

. è
 д

àт
à

Âç
àм

.èí
â.N

Сî
гë

àñ
îâ

àí
î

7

1.4

1.2

1.5

1.6

1.10

1.7

1.11

1.9

1.12

1.1

1.3

1.8

1.13

демонтаж заполнения
проема h=580мм

4920

15
0

26
60

Не подлежит демонтажу
1000 400

 Äåмîíтàжíûй пëàí 1 этàжà íà îтм. +0,000

Н.кîíтрîëь Ëÿíдрåñ

Пëàí дåмîíтàжà íà îтм. +0.000.

Стàдèÿ Ëèñт Ëèñтîâ

Èçм. Кîë.у÷. Ëèñт Nдîк. Пîдпèñь Äàтà

ÃÈП

ÃÀП

Ëÿíдрåñ

Сûñîåâ

Ëèñтîâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Ëÿíдрåñ

Рàçрàб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края ,
         ул. Гурского 16

Реконструкция здания сельского
дома культуры

46
0

расширение
проема h=2500мм

демонтаж окна
на h=630мм

2300

демонтаж крыльца
h=180мм

42
7

10
10

пробивка
проема h=2100мм

1280

1300 1200 1500

пробивка
проема h=2100мм демонтаж заполнения

проемов на h=5200мм

1.   Äåмîíтèрîâàть âñå îкîííûå бëîкè (10штук), крîмå îкîííîгî бëîкà â пîмåщåíèè № 1.7
2.  Äåмîíтèрîâàть âñå дâåрíûå бëîкè (17штук). См. дåфåктíую âåдîмîñть (ÀР-10)

                       Прèмå÷àíèÿ:

демонтаж заполнения проема
 на h=5900мм

1650 1650 2020 1650

300 400

900

640

900 2810

демонтаж
крыльца с лестницей

26
0

демонтаж заполнения
проема h=2340мм

расширение
проема h=2340мм

75
0

10
10

20
10

15
90

14
70

3290

14
50

демонтаж
приямка

25
0

демонтаж
ступеней

 демонтаж заполнения
проемов
    на h=5200мм

3074 1650 2100 1650 2020 1650

демонтаж заполнения проема
 на h=5900мм

демонтаж крыльца
h=180мм

демонтаж заполнения
 проема h=1870мм

демонтаж заполнения
 проема h=1870мм

демонтаж заполнения
 проема h=2830мм

2280310040
0

63
0

2730

12
00

2070

32
00

1870 2200

700 700

15
0

150

15
0

1570

150

80
0

12
80

демонтаж ступеней

380

демонтаж ступеней

14
90

0.000

0.000

3.1 демонтаж лестницы
h=4500мм

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5

3.6
Наружные стены из полнотелого глиняного кирпича на известково-
цементном растворе, толщиной 640мм

Внутренние стены из полнотелого глиняного кирпича на известково
цементном растворе, толщиной 380мм

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 150, 180мм, оштукатуре
по драни

Демонтаж кирпичной стены

Расширение проема

Пробивка проема

Демонтаж деревянного пола

Демонтаж деревянного перекрытия второго этажа

х

Демонтаж существующего заполнения оконного или
дверного проема
в кирпичной стене

1570

24
30

Экñпëèкàцèÿ пîмåщåíèй пåрâîгî этàжà

1.1 20,8

НàèмåíîâàíèåПîçèцèÿ Пëîщàдь, м
2

Тамбур

1.2

Лестничная клетка

Фойе

5,3

15,5

97,0

38,1

12,9

18,2

41,9

208,6

1,7

4,2

Кабинет

Раздевалка

Коридор 16,2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Коридор 12,6

Подсобное помещение

Лестничная клетка

Кабинет

Зрительный зал

Тамбур

Лестничная клетка

Кîíгàрîâà

П 8

1.1.

20-20 АР



Зрительный зал

Ä

Ã

Â

Б

À

Е

Ж

1 2 3 4 5 6 8

Стадия Ëист Ëистов

Èзм. Кол.уч. Ëист Nдок. Подпись Äата

ÃÈП

ÃÀП

Ëяндрес

Сысоев

Ëистов

Âыполнил

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Конãарова

Н .контроль Ëяндрес

Èн
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л.

По
дп
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ат
а

Âз
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.ин
в.N

Со
ãл

ас
ов

ан
о

7

2.1

2.2 2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.16

2.4

2.10 2.11

2.12

2.13 2.14

2.15

План демонтажа на отм. +3.900.

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края ,
         ул. Гурского 16

Реконструкция здания сельского
дома культуры

12
00

12
60

15
0

демонтаж заполнения
проема h=2300мм 14

50
20

00

демонтаж ступеней

 демонтаж ограждения
балкона
h=1000мм

Не подлежит демонтажу

60
0

26
70

5060

18
0

150

24
80

24
94

0

26
20

80
50

40
50

39
20

32
00

31
00

33190

1820
600

2900 2350 204005120
                       Примечания:

демонтаж ступеней

1770
300 35

50
30

0демонтаж
подиума

3740 1400

15
0

16
50

74
15

150

290

1870

150

290
2200

демонтаж заполнения
проема h=2300мм

80
0

26
0

 демонтаж заполнения
проемов
    (см. АР -8 )

 демонтаж заполнения
проемов
    (см. АР - 8 )

15
0

 Äемонтажный план 2 этажа на отм. +3,900

3.900

380

380

енных

                       Условные обозначения:

Наружные стены из полнотелого глиняного кирпича на известково-
цементном растворе, толщиной 640мм

Внутренние стены из полнотелого глиняного кирпича на известково
цементном растворе, толщиной 380мм

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 150, 180мм, оштукатуре
по драни

Демонтаж кирпичной стены

Расширение проема

Пробивка проема

Демонтаж деревянного пола

Демонтаж деревянного перекрытия второго этажа

Демонтаж существующего заполнения оконного или
дверного проема
в кирпичной стене

15
50

3200

Экспликация помещений второãо этажа

Наименование

20,9

Позиция Площадь, м
2

Лестничная клетка 14,0

23,6

29,6

22,6

15,3

51,6

18,2

32,3

5,3

3,5

4,5

4,7

3,5

Кабинет

26,5

Подсобное помещение

20,0Балкон

Холл

Коридор

Кабинет

Кабинет

Лестничная клетка

Кабинет

2.3

2.4

2.5

2.9

2.6

2.7

2.8

2.11

2.10

2.12

2.13

2.14

2.16

2.15

2.1

2.2

Коридор

Коридор

Подсобное помещение

Коридор

Подсобное помещение

Кабинет

1.   Äемонтировать все оконные блоки (12штук), кроме оконноãо блока в помещении № 2.1.
2.  Äемонтировать все дверные блоки (14штук). См. Äефектную ведомость (ÀР-11, 12)

П 9

25
9

расширение
проема h=2700мм

14
50

3.1.

20-20 АР
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Фîðìàò À3
Н.кîнòðîль Ëянäðåс

№
Нàèìåнîâàнèå

Фîðìóлà 
Êîл-âîï/ï ðàс÷åòà Еä. èçì.

Ïîìåщåнèå № 0.1

1 м2 6,0

2

№
Нàèìåнîâàнèå

Фîðìóлà 
Êîл-âîï/ï ðàс÷åòà Еä. èçì.

шт/кг 1/40

Äåфåкòнàя âåäîìîсòь ( нà÷àлî).

Ñòàäèя Ëèсò Ëèсòîâ

Èçì. Êîл.ó÷. Ëèсò Näîк. Ïîäïèсь Äàòà

ÃÈÏ

ÃÀÏ

Ëянäðåс

м2

Ñûсîåâ

шт

Демонтаж штукатурки толщиной 0,02мм до основания стены

Ëèсòîâ

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,38(h)х1,45 м. 2

Ïîìåщåнèå № 1.2

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

25,2

Ëянäðåс

Рàçðàб .

Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

Демонтаж металлических дверных блоков 2,0(h)х1,1 м.

Ïîìåщåнèå № 0.2

1

2

3

4

м2 75,9

шт 1

Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,0(h)х1,2 м.

Ïîìåщåнèå № 0.3

1 м2 19,9Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

шт

Демонтаж заполнения оконных проемов (толщ. 0,10м) 1,87(h)х0,63м шт

Ïîìåщåнèå № 1.1

1

2

3

4

Демонтаж заполнения оконного проема (толщ. 0,10м) 0,58(h)х1,28 м.

52,8

1

Демонтаж сборных ж/бетонных ступеней лестниц  l=1,40м - 23шт

Демонтаж деревянного дверного проема 2,83(h)х3,10 м.

кг

2

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15м 0,8

штДемонтаж деревянного оконного блока 3,50(h)х1,28 м.

1

2

м2

1шт

Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,20(h)х1,54 м.

1

Ïîìåщåнèå № 1.3

5

1

2

м2 17,7Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15м

шт 1Демонтаж деревянных дверных блоков 2,10(h)х0,90 м.

м2

12,3Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15мм м2

3

16,3

3

Ïîìåщåнèå № 1.4

1

2 м2 119,0Демонтаж штукатурки толщиной 0,02мм до основания стены

шт 13

(расчет выполнен на всю высоту лестничной клетки)

4

м25

1

Ïîìåщåнèå № 1.5

2 1штДемонтаж деревянных дверных блоков 2,3(h)х1,48 м.

Пробивка проема 2,10(h)х1,40м в кирпичной стене толщ. 0,38м м2 2,9

3

4

5

Пробивка проемов 2,1(h)х1,3м; 2,1(h)х1,5м в кирпичной стене толщ. 0,38м м2 5,9

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,2(h)х1,40 м. шт 1

Демонтаж деревянной сцены м2 19,7

1

2

м2 59,4Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

шт 1Демонтаж деревянных дверных блоков 2,20(h)х1,40 м

3 шт 2Демонтаж деревянных оконных блоков 1,87(h)х1,47 м

4 шт 1Демонтаж деревянных оконных блоков 1,87(h)х1,20 м

Ïîìåщåнèå № 1.7

1

2 м2 31,5Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

шт 1Демонтаж деревянных дверных блоков 2,10(h)х0,75 м

Ïîìåщåнèå № 1.8

1

2

м2 95,4Демонтаж штукатурки толщиной 0,02мм до основания стены

3

кг

(расчет выполнен на всю высоту лестничной клетки)

4

5

Демонтаж деревянного оконного блока 3,08(h)х1,23 м. шт 1

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,72(h)х1,10 м

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,26(h)х1,40 м.

6

шт 1

шт 1

Ïîìåщåнèå № 1.9

1 м2 49,2Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

Ïîìåщåнèå № 1.10

1

2

м2 69,0Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

шт 1Демонтаж деревянных дверных блоков 2,34(h)х0,75 м

3 Демонтаж заполнения проема (толщ. 0,10м) 2,34(h)х1,47 м

4

Расширение дверного проема в стене (толщ. 0,38м)  2,34(h)х0,26 м м2 0,6

Демонтаж деревянных оконных блоков 1,87(h)х1,49 м

5

6

шт 2

7

Расширение оконного проема в стене (толщ. 0,64м) 2,50(h)х0,46 м;
0,63(h)х1,04м м2 1,8

Пробивка проема в кирпичной стене (толщ. 0,64м) 2,10(h)х1,10м м2 2,3

Ïîìåщåнèå № 1.11

1

Äåфåкòнàя âåäîìîсòь (нà÷àлî)

Демонтаж заполнения оконных проемов (толщ. 0,10м) 5,2(h)х1,65м шт 4

Расширение дверного проема в кирпичн.стене (толщ. 0,64м) 2,72(h)х0,40 м м2 1,1

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16
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Реконструкция здания сельского
дома культуры

5 Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15м м2 17,0

м2 3,4

7

8

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15м 6,8м2

шт 1Демонтаж деревянных дверных блоков 2,10(h)х0,75 м

6

шт 3Демонтаж деревянных оконных блоков 1,87(h)х1,47 м

Ïîìåщåнèå № 1.6

Демонтаж кирпичной перегородки толщиной 0,13м 4,3м2

Демонтаж бетонных ступеней hср=0,23м м2 0,9

Демонтаж пластиковых плинтусов 12м.п.

Демонтаж пластиковых плинтусов 3,8м.п.

Демонтаж деревянной обрешетки м2 16,5

Демонтаж деревянных стеновых панелей м2 12,5

Демонтаж деревянных стеновых панелей м2 16,2

6

4

6

6

2622

Демонтаж сборных ж/бетонных ступеней лестниц  l=1,20м - 23шт 2300

Êîнгàðîâà

Ï 10
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Фîрìàò À3
Н.êîíòрîëü Ëÿíäрåñ

№
Нàèìåíîâàíèå

Фîрìóëà 
Êîë-âîп/п рàñ÷åòà Еä. èçì.

2

№
Нàèìåíîâàíèå

Фîрìóëà 
Êîë-âîп/п рàñ÷åòà Еä. èçì.

Äåфåêòíàÿ âåäîìîñòü ( прîäîëжåíèå )

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò Näîê. Пîäпèñü Äàòà

ÃÈП

ÃÀП

Ëÿíäрåñ

Ñûñîåâ

Ëèñòîâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Ëÿíäрåñ

Рàçрàб .

4

5

6

шт 1Демонтаж деревянных оконных блоков 1,87(h)х1,47 м

шт 1Демонтаж деревянных оконных блоков 1,87(h)х1,53 м

Демонтаж заполнения дверных проемов (толщ. 0,10м) 5,9(h)х1,65м шт 1

3 Демонтаж заполнения дверных проемов (толщ. 0,10м) 2,52(h)х1,65м шт 1

4

5

6

м2 1,9

Демонтаж деревянной облицовки сцены, деревянного пола сцены и
ступеней м2 70,0

Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены м2 313,0

Пîìåщåíèå № 1.12

1

2

м2 7,3

шт 1Демонтаж деревянных дверных блоков 2,48(h)х1,40 м

3

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,1(h)х0,90 м шт 2

Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

Пробивка проема в кирпичной стене (толщ. 0,12м) 2,1(h)х0,9м

Пîìåщåíèå № 1.13

1 м2 24,5Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

шт

Пîìåщåíèå № 2.1

1

2

3

4

м2 58,5

шт 1

Демонтаж штукатурки толщиной 0,02мм до основания стены

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,10(h)х0,90 м.

Демонтаж деревянных оконных блоков 1,87(h)х0,63 м. 2

Пîìåщåíèå № 2.3

1

2

м2 53,2

шт 2

Демонтаж штукатурки толщиной 0,02мм до основания стены

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,30(h)х1,40 м.

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15м м2 1,63

Пîìåщåíèå № 2.4

1

м2 58,0Демонтаж штукатурки толщиной 0,02мм до основания стены

Пîìåщåíèå № 2.5

1

2 м2 33,5Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

шт 1Демонтаж деревянных дверных блоков 2,30(h)х1,03 м3

шт 2Демонтаж деревянных оконных блоков 1,87(h)х1,47 м4

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15м м2 23,9

Пîìåщåíèå № 2.6

1

2 м2 26,0Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

шт 1Демонтаж деревянных дверных блоков 2,34(h)х1,03 м3

шт 1Демонтаж деревянных оконных блоков 1,87(h)х1,47 м4

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15м м2 6,0

Пîìåщåíèå № 2.7

1

2 м2 86,2Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

шт 1Демонтаж деревянных дверных блоков 2,30(h)х0,90 м3

Демонтаж заполнения проема (толщ. 0,10м) 2,30(h)х1,45 м 3,3

шт 2Демонтаж деревянных оконных блоков 1,87(h)х1,20 м

Пîìåщåíèå № 2.8

1

2 м2 23,0Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

шт 1Демонтаж деревянных оконных блоков 1,87(h)х1,20 м

Пîìåщåíèå № 2.9

1

2

м2 47,5Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

шт 1

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,30(h)х0,90 м

3

Демонтаж заполнения проема (толщ. 0,10м) 2,30(h)х0,80 м

1

4

5

6

Демонтаж деревянных оконных блоков 1,87(h)х1,49 м 2

шт

шт

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15м м2 18,1

Пîìåщåíèå № 2.10

1

2

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,30(h)х0,90 м

3

1шт

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15м м2 3,7

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,30(h)х0,75 м 1шт

м2 13,9Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены4

Пîìåщåíèå № 2.11

2

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,70(h)х0,80 м

3

1шт

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,30(h)х0,90 м 1шт

1

м2 8,9Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

2

3

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,30(h)х1,40 м. шт 1

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15м м2 24,5

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Демонтаж металлических дверных блоков 2,48(h)х1,65 м шт/кг 2/80

7

м2
Демонтаж деревянного покрытия пола м2 151,58

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,1(h)х1,4 м шт 2

9

10 Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,12м м2 9,0

5

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,18м м2 6,9

Демонтаж покрытия пола из ленолиума м2 20,9

5 Демонтаж покрытия пола из ленолиума м2 22,6

5 Демонтаж покрытия пола из ленолиума м2 15,3

6 Демонтаж пластиковых плинтусов 15м.п.

Демонтаж деревянных стеновых панелей м2 3,0

11 Демонтаж деревянных перегородок сцены толщиной 0,3м м2 31,0

Êîíгàрîâà

П 11

Расширение дверного проема в кирпичн.стене (толщ. 0,64м) 2,70(h)х0,20 м м3 0,12
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Фîрìàò À3
Н.êîíòрîëü Ëÿíäрåñ

№
Нàèìåíîâàíèå

Фîрìóëà 
Êîë-âîп/п рàñ÷åòà Еä. èçì.

Ïîìåщåíèå № 2.12

1

2

Äåфåêòíàÿ âåäîìîñòü (îêîí÷àíèå)

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò Näîê. Ïîäпèñü Äàòà

ÃÈÏ

ÃÀÏ

Ëÿíäрåñ

Ñûñîåâ

Ëèñòîâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Ëÿíäрåñ

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Рàçрàб .

3

Демонтаж деревянных дверных блоков 1,90(h)х1,00 м 1шт

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15м м2 15,8

м2 13,1Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

Ïîìåщåíèå № 2.13

1 Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15м м2 16,2

Ïîìåщåíèå № 2.14

1

2

3

Демонтаж деревянных дверных блоков 2,35(h)х1,00 м 1шт

Демонтаж деревянных перегородок толщиной 0,15м м2 5,2

м2 12,3Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

Ïîìåщåíèå № 2.15

1

2

м2 7,9Демонтаж подиума h=0,25м

м2 38,0Демонтаж штукатурки толщиной 0,02м до основания стены

С
о
гл

а
с
о
в
а
н
о

Ïîìåщåíèå № 2.16

1 м2 10,8Демонтаж ограждения балкона h=0,86м

Демонтаж дверного проема 2,18(h)х1,00 м 1шт

4

Демонтаж металлической лестницы h=4,50м

Ïрî÷åå

3.1

Демонтаж металлической лестницы, крыльца h=1,15м3.2

1/210шт/кг

1/75шт/кг

3.3

Демонтаж бетонных ступеней приямка3.4

м2 11,2

м2 3,5

Демонтаж кирпичной подпорной стенки приямка толщиной 0,25м

Демонтаж бетонного покрытия крылец h=0,18м3.5 м2 7,7

Демонтаж деревянного покрытия пола второго этажа3.6 м2 218,0

Демонтаж деревянного перекрытия второго этажа м23.7 144,0

Êîíгàрîâà

Ï 12
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Í.êîíòðîëü

Рåêîíñòðóêцèÿ цîêîëüíîгî óçëà
äâóхэòàжíîй ÷àñòè çäàíèÿ ,
òîðцåâîй ñòåíû çðèòåëüíîгî çàëà .

Ñòàäèÿ Лèñò Лèñòîâ

Èçì. Кîë.ó÷. Лèñò Näîê. Ïîäïèñü Äàòà

ÃÈÏ

ÃÀÏ

Лÿíäðåñ

Ñûñîåâ

Лèñòîâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Кîíгàðîâà

Рàçðàб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

20-20   АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Рåêîíñòðóêцèÿ цîêîëüíîгî óçëà äâóхэòàжíîй ÷àñòè çäàíèÿ.

Ñхåìà ðàñïîëîжåíèÿ ó÷àñòêà ðàбîò ïî ðåêîíñòðóêцèè цîêîëüíîгî óçëà
äâóхэòàжíîй ÷àñòè çäàíèÿ, òîðцåâîй ñòåíû çðèòåëüíîгî çàëà.

640

5
0
0

1
0
0
0

1000

1200<50

600

60°

îбðàòíàÿ
çàñûïêà

Уð.ïîëà ( ïðîåêò)

1
5
0

4
0

i - 6%

âåíòфàñàä

Уð.ïîëà (ñóщ)

150 150

1
0

Лîòîê âîäîîòâîäíûй
S'park ЛВ-10.14.07-ÏÏ
ïëàñòèêîâûй ñ
ðåшåòêîй ñòàëüíîй
îцèíêîâàííîй

"Ïåíîïëэêñ-45"
òîëщ.50ìì â 2 ñëîÿ íà
êëåй               - 100ìì
Обìàçî÷íàÿ бèòóìíàÿ
гèäðîèçîëÿцèÿ
Øòóêàòóðêà ïî фàñàäíîй
àðìèðîâàííîй
ñòåêëîòêàíåâîй ñåòêå
цåìåíòíî-ïåñ÷àíûì
ðàñòâîðîì М100 - 20-50ìì

Бåòîí êë.В15 W8 ñ àðìèðîâàíèåì
êîìïîçèòíîй ñåòêîй Ø 4ìì ÿ÷.
200/200ìì  -            150-220ìì
Ïëåíêî ïîëèэòèëåíîâàÿ 150ìêðí.

"Ïåíîïëэêñ-45" òîëщ.50ìì â 2 ñëîÿ
- 100ìì
Обðàòíàÿ çàñûïêà - óòðàìбîâàííûй
ïîñëîйíî ñóгëèíîê

>
9
0
0

4
,5

м
.

1,5м.

1
,5

м
.

1
,5

м

гàçîí

óñèëåíèå фóíäàìåíòîâ ñì . ÷åðòåжè ðàçäåëà КР

óñèëåíèå фóíäàìåíòîâ ñì . ÷åðòåжè ðàçäåëà КР

26
ì.

7,5
ì.

17 ì.

4ì
.

6,5ì.
11,5ì.

≈
3
6
0

Ïðèìå÷àíèÿ.
1. Тåхíîëîгèÿ âûïîëíåíèÿ ðàбîò - ñì. ðàçäåë ÏОÑ .
2.  Вåäîìîñòü îбъåìîâ ðàбîò ïî ðåêîíñòðóêцèè цîêîëüíîгî óçëà äâóхэòàжíîй ÷àñòè
çäàíèÿ, òîðцåâîй ñòåíû çðèòåëüíîгî çàëà; íà ñòðîèòåëüñòâî фóíäàìåíòîâ ïðèñòðîйêè
è ðåêîíñòðóêцèю фóíäàìåíòîâ çðèòåëüíîгî çàëà ( ïî ÷åðòåжàì ìàðêè КР) ñì. ðàçäåë
20-20 ÑМ ( ñìåòíûå ìàòåðèàëû).

Лÿíäðåñ

Ï 13
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П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Стадия

Изм. Лист Дата

Н.конòðоëь Ëяндðес

ÃÀÏ

Подп.

Àðхиòекòоð

Ëяндðес

Сûсоев

Сûсоев

Экспëикàция поìещений подвàëà

0.1 50,3

НàиìеновàниеÏозиция Ïëощàдь, ì
2

Подсобное помещение

0.2

Лестничная клетка

Тех подполье

10,3

14,2

56,8

4,4

0.3

0.4

0.5

10

13

3

Лестничная клетка

Насосная

9

Ïðодóх
300х300(h)

Ïðодóх
300х300(h)

-  сòенû нàðóжнûе ( новûе) - Ж .б фóндàìенòнûе бëоки           -400ìì;
Обìàзочнàя биòóìнàя гидðоизоëяция , óòепëиòеëь Ïенопëэкс-45" òоëщ.50ìì в 2 сëоя нà кëей - 100ìì

- сòенû нàðóжнûе ( сóщесòвóющие) - бóòовûе. Шòóкàòóðкà по фàсàдной àðìиðовàнной сòекëоòкàневой сеòке
цеìенòно-песчàнûì ðàсòвоðоì М 100 - 20-50ìì
Обìàзочнàя биòóìнàя гидðоизоëяция, óòепëиòеëь Ïенопëэкс-45" òоëщ.50ìì в 2 сëоя нà кëей - 100ìì

- Ж.б фóндàìенòнûе бëоки - 400ìì

-пеðегоðодки киðпичнûе внóòðенние - (киðпич ðядовой КР-ð-пó 250х120х65 /1НФ/100/1,0/50 ÃОСТ 530-2012), òоëщиной 120ìì - 8,3ì2
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  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Ïëàн нà оòì. -1.880

Экспëикàция оòвеðсòий подвàëà

№
по пëàнó

оòìеòкà
низà ìì
(оòн поëà эòàжà)

нàзнàчение

1 ОВ

2

3

4

5

ОВ, ВК

ОВ

ОВ

ВК

B
ìì

H
ìì

210 210 2175

-0,710
отн 0.000

оòв №5

оòв №3

оòв №2

оòв №6

отв №1

45
0

76
0

245

550 210

210 210

210 210

150 150

2175

2175

2175

3470 6000

1.11

I

50,3

9 - Обознàчение эëеìенòà зàпоëнения двеðного пðоёìà

- Обознàчение № поëà в экспëикàции поëов
- Обознàчение ноìеðà поìещения в экспëикàции поìещений

- Ïëощàдь поìещения

Усëовнûе обознàчения :

Ï 14

4105800
1.  Рàзðез 1-1, Рàзðез 2-2 сì. ëисò ÀР-19;
2. Рàзðез 3-3 сì. ëисò ÀР-12;
3. Ïëàнû поëов сì. ëисò ÀР-23;
4. Спецификàции эëеìенòов зàпоëнения двеðнûх и оконнûх пðоеìов сì . ëисò ÀР-23;
5. Ведоìосòь пеðеìûчек сì . ëисò ÀР-23;
6. Ведоìосòь оòдеëки поìещений сì . ëисò ÀР-25, ÀР-26;

Всего (без учета площади тех-подполья) 81,4
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Экспликация помещений первоãо этажа

1.1 15,1

НаименованиеПозиция Площадь, м
2

Тамбур

1.2

Лестничная клетка

Вестибюль

12,6

121,7

38,1

12,9

18,2

34,1

208,6

2,0

4,2

Кабинет

Тепловой пункт

Электрощитовая 5,4

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Коридор 12,6

Лестничная клетка

Гардероб

Зрительный зал, сцена

Тамбур

Лестница в подвал

О
К
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Б

Д/1

Д/2
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Г
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Е

4 52

А

7 9
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00
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0
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00

33600

1.1

VII

1.5

I

1.11

II

1.10

1.15 1.17 1.18

1.191.14

VIII*

1.7

1.8

1.4

1.6

V

1.9

1.12

1.13

1.2

1.16

ВР-3

38,1

12,9

34,1

121,75

12,6

18,2

12,8 10,6

 4,0
 5,5

21,6

20,9

208,6

12,6

 4,2

 5,415,1

 2,0

1

1.14 Коридор

1.15

1.16

1.17

1.18

Санузел для инвалидов

Комната уборочного инвентаря

Санузел мужской

Санузел женский

1.19 Лестничная клетка

21,6

5,5

4,0

10,6

12,8

18,7

410

2

2

1 1

+0,900

±0,000

±0,000

±0,000

+0,900

±0,000

I

I

I

I

VI

33

Условные обозначения:

1.11

I

208,6

ОК-1 - Обозначение элемента заполнения оконноãо проёма

8 - Обозначение элемента заполнения дверноãо проёма

- Обозначение № пола в экспликации полов
- Обозначение номера помещения в экспликации помещений

- Площадь помещения

О
К

-2

ОК-2

6

О
К

-3

О
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ВР-1 ВР-1
ВР-2
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  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края ,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

-0,014

-0,014

 ОН-1

 ОН-2

 ОН-1 - Обозначение  оãраждения

План  на отм. 0.000.

 План  на отм. 0.000

15

±0,000

Всего 567,8

Ка
т

еã
ор

ия
по

ме
щ

ен
ия

В4 
П-IIа

В4 
П-IIа

3

1.  Разрез 1-1, Разрез 2-2 см. лист АР-19;
2. Разрез 3-3 см. лист АР-20;
3.Фасады см лист АР-21, АР-22
4. Схемы элементов заполнения витражей см. лист АР-24;
5. Планы полов см. лист АР-23;
6. Спецификации элементов заполнения дверных и оконных проемов см. лист АР-24;
7. Âедомость перемычек см. лист АР-23;
8. Âедомость отделки помещений см. лист АР-25, АР-26;
9. Эскизы элементов оãраждений внутренних лестниц см. лист АР-27.
10. Узлы крепления переãородок из ГКЛ и ГКÂЛ см. прилаãаемые документы.

-0,014

+0,880

-0,660

1.4.

1.3.

1.2.

1.1. 2.3.

3.2.

13
50

34
0

30
0

3.1.

20,9

570,0
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00
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5440
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100
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12
0
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50
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0

76
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40
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0

26
20

4920 380 1640 380 5470

38
0

24
30

12860
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82

0

19950

76
70

1.5

III

208,6

2200

910 910 910

Монтаæныé план  на отм. 0.000

410

2

2

1 1

+0,900

±0,000

±0,000

±0,000

±0,000

4800

залоæить проем
h=2340мм
см. примечание

14
70

закладка части
проема h=1870мм

закладка проема
h=5000мм см. примечание п.7

33

3820

-  стены наруæные (новые) - кирпичные ( кирпич рядовоé полнотелыé КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012), толщиноé 380 мм  Расход -28м3
с навесным фасадом, утеплителем - 1-ыé слоé ТехноНИКОЛЬ  "ТЕХНОÂЕНТ СТАНДАРТ"  (ТУ 5762-010-74182181-2012), толщиноé 50 мм;
2оé- слоé - ТехноНИКОЛЬ "ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА " (ТУ 5762-010-74182181-2012 ), толщиноé 100 мм;   Расход- 11м3

- стены наруæные (существующие) - кирпичные , толщиноé 640 мм
снавесным фасадом, утеплителем - 1-ыé слоé ТехноНИКОЛЬ  "ТЕХНОÂЕНТ СТАНДАРТ"  (ТУ 5762-010-74182181-2012), толщиноé 50 мм; 2оé- слоé - ТехноНИКОЛЬ
"ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА " (ТУ 5762-010-74182181-2012 ), толщиноé 100 мм Расход- 42м3

 - рядовые переãородки из ГКЛ И ГКÂЛ (новые), по системе КНАУФ, переãородка С111, С112 (по серии 1.031.9-2.07),
с заполнением базальтовыми минераловатными плитами Технониколь "РОКЛАЙТ" (ТУ 5762-049-17925162-2006), толщиноé 100 мм; 150мм
Расход перегородок - С111-92,6м2, С112-31м2

- стены кирпичные внутренние (новые) (кирпич рядовоé КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012), толщиноé 380мм. Расход - 4,5м3

- переãородки кирпичные внутренние (новые) (кирпич рядовоé КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012), толщиноé 120мм.  Расход -5,4м3

Условные обозначения: -Залоæить проем кирпичом ( кирпич рядовоé пустотелыé
 КР-р-пу 250х120х65 /1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012),

7.Залоæить проем кирпичем ( кирпич рядовоé пустотелыé
КР-р-пу 250х120х65 /1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012),
армировать сеткоé через 5 рядов
 ГКЛ  по оцинкованному каркасу с заполнением базальтовыми
минераловатными плитами   , толщиноé 100 мм;
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20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

1790

2070

3245

1650 1650 1650

3100

2500 2400

+0,880

Монтаæныé план  на отм. 0.000.

735200
200

11
0

отв №1 отв №2

Экспликация отверстиé первоãо этаæа

1 ОВ

№
по плану

2

3

4

5

6

7
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9
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B
мм

H
мм назначение

отв №3
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1700
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отв №7
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перегородка С112
ГКЛ

 Обрамить колонны
см. примечание

16

14
00

54
0

±0,000

-0,660

фраãмент плана
см лист АР-27

-0,014

1.  Разрез 1-1, Разрез 2-2 см. лист АР-19;
2. Разрез 3-3 см. лист АР-20;
3.  Âедомость перемычек см. лист АР-23; перемычки марки пр-6 см. листы КЖ
4. Узлы крепления переãородок из ГКЛ и ГКÂЛ см. прилаãаемые документы.
5. Конструкцию оãнезащиты металлических колонн см прилаãаемые документы

11

отв №11
875

175 175 2850 ОВ

пр-6

пр-6
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отв №13

150 15013 ВК
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14
00
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0

6.Новые стены лестничных клеток:
КР-р-пу 250х120х65 /1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012),
армировать сеткоé через 5 рядов
 2 листа ГКЛ 12,5мм  по оцинкованному каркасу ПС75/50
с заполнением базальтовыми минераловатными плитами 50мм ,
 п. 7.1.4.2 СП 163.1325800.2014, общая толщина 230 мм; предел
оãнестоéкости  не менее REI 90

 см. примечание п.6

 см. примечание п.6
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второй свет
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IX
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XIII
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2.2 2.3
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2.15

XI

2.9

2.4

2.5

IX
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2.16

XII

ВР-1 ВР-1 ВР-2

51,6

32,5

15,8

22,6 19,5

20,9

36,8

17,321,7

20,0

17,0

18,2

56,6  9,6

Экспликация помещений второãо этажа

Наименование

20,9

Позиция Площадь, м
2

Лестничная клетка 21,7

17,3

36,8

22,6

15,8

51,6

18,2

32,9

19,5

56,6

Кабинет

15,2

20,0Балкон

Холл

Коридор

Кабинет

Кабинет

Лестничная клетка

Кабинет

2.3

2.4

2.5

2.9

2.6

2.7

2.8

2.11

2.10

2.12
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2.14
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2.2

Комната для переговоров

Кабинет

Коридор

Лестничная клетка

Коридор 9,4

2

2

1 1

33

Условные обозначения:

2.11

I

17,5

ОК-1 - Обозначение элемента заполнения оконноãо проёма

8 - Обозначение элемента заполнения дверноãо проёма

- Обозначение № пола в экспликации полов
- Обозначение номера помещения в экспликации помещений

- Площадь помещения
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Комната уборочного инвентаря 3,6
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Реконструкция здания сельского
дома культуры

люк на чердак,поз14
см лист АР-24
металлическая
стремянка

 ОÂ-1

 ОÂ-1

 ОÂ-1*

 ОВ-2

 ОВ-2

 ОВ-2*

 ОÂ-3

 ОÂ-3
 ОÂ-3*

 План  на отм. +3.700

План на отм. +3.700.

17

IX*

 Оãраждение
см. лист АР-28

1.  Разрез 1-1, Разрез 2-2 см. лист АР-19;
2. Разрез 3-3 см. лист АР-20;
3.Фасады см лист АР-21, АР-22
4. Схемы элементов заполнения витражей см. лист АР-24;
5. Планы полов см. лист АР-23;
6. Спецификации элементов заполнения дверных и оконных проемов см. лист АР-24;
7. Âедомость перемычек см. лист АР-23;
8. Âедомость отделки помещений см. лист АР-25, АР-26;
9. Эскизы элементов оãраждений внутренних лестниц см. лист АР-27.
10. Узлы крепления переãородок из ГКЛ и ГКÂЛ см. прилаãаемые документы.

Всего 380,4
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 ОВ-1 - Обозначение  оãраждения
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90

0

-  стены наруæные (новые) - кирпичные ( кирпич рядовоé полнотелыé КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012), толщиноé 380 мм.  Расход - 20,5м3
с навесным ôасадом, утеплителем - 1-ыé слоé ТехноНИКОЛЬ  "ТЕХНОÂЕНТ СТАНДАРТ"  (ТУ 5762-010-74182181-2012), толщиноé 50 мм; 2оé- слоé - ТехноНИКОЛЬ
"ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА " (ТУ 5762-010-74182181-2012 ), толщиноé 100 мм; Расход - 7,8м3

- стены наруæные (существующие) - кирпичные , толщиноé 640 мм
снавесным ôасадом, утеплителем - 1-ыé слоé ТехноНИКОЛЬ  "ТЕХНОÂЕНТ СТАНДАРТ"  (ТУ 5762-010-74182181-2012), толщиноé 50 мм; 2оé- слоé - ТехноНИКОЛЬ
"ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА " (ТУ 5762-010-74182181-2012 ), толщиноé 100 мм;   Расход- 44м3

 - рядовые переãородки из ГКЛ И ГКÂЛ (новые), по системе КНАУФ, переãородка С111 (по серии 1.031.9-2.07), с заполнением базальтовыми минераловатными плитами
Технониколь "РОКЛАЙТ" (ТУ 5762-049-17925162-2006), толщиноé 100 мм;
Расход перегородок - С111-100 м2 ,

- стены кирпичные внутренние (новые) (кирпич рядовоé КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012), толщиноé 380мм.Расход - 4,5м3

-переãородки кирпичные внутренние (новые) (кирпич рядовоé КР-р-по 250х120х65 /1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012), толщиноé 120мм. Расход - 7,5м3

Условные обозначения:
-Залоæить проем кирпичом ( кирпич рядовоé пустотелыé
КР-р-пу 250х120х65 /1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012),

7.Залоæить проем кирпичем (кирпич рядовоé пустотелыé
КР-р-пу 250х120х65 /1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012),
армировать сеткоé через 5 рядов
 ГКЛ  по оцинкованному каркасу с заполнением базальтовыми
минераловатными плитами   , толщиноé 100 мм;

12
0

10
0

5

2350

+3,700

+3,700

ÂТОРОЙ СÂЕТ

380

38
0

14
00

910

24
40
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00

19
00

19
50

150

150

пр-2пр-2пр-2пр-2

1400
120

91
0

5730

пр-4

пр-4

пр-3*
пр-4

пр-2

п
р

-3
п
р

-3

10
10

40
0

91
0

40
0

10
10

18
00

10
0

21
00

10
0

35
50

2000
100

3470

900

2700

переãородка С112
ГКЛ

переãородка С112
ГКЛ

15
50

60
20

10
0

5470

40
00

+3,700

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края ,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

69
70

Монтаæныé план  на отм. +3.700

Монтаæныé план  на отм. +3.700.

Экспликация отверстиé второãо этаæа

№
по плану

отметка
низа мм
(отн пола этаæа)

назначение

1 ОВ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

B
мм

H
мм

отв №1

отв №2

отв №3

отв №4

отв №5

отв №6

отв №7

отв №8

отв №9 отв №10

отв №11

отв №12

11

12

ОВ

ОВ

175 175

175 175

750 350

750 350

250 200

300 200

300 200

300 200

550 200

550 200

750 350

750 350

13
50

70
0

130
315

20
0

560

48
5

83
5

84
0 48

0

89
0

350

970

2800

3000

3000

2800

2800

3000

3000

2800

2850

2850

3000

2800+2,300

18

i=
1:6

+3,750
10

70

1.  Разрез 1-1, Разрез 2-2 см. лист АР-19;
2. Разрез 3-3 см. лист АР-20;
3.  Âедомость перемычек см. лист АР-23;
4. Узлы крепления переãородок из ГКЛ и ГКÂЛ см. прилаãаемые документы.
5. Конструкцию оãнезащиты металлических колонн см прилаãаемые документы

12
0

23
0

6.Новые стены лестничных клеток:
КР-р-пу 250х120х65 /1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012),
армировать сеткоé через 5 рядов
 2 листа ГКЛ 12,5мм  по оцинкованному каркасу ПС75/50
с заполнением базальтовыми минераловатными плитами 50мм ,
 п. 7.1.4.2 СП 163.1325800.2014, общая толщина 230 мм; предел
оãнестоéкости 90мин

 см. примечание п.6

1.1.

3.1.

1.3.

Д/1

Д/2

30
0

13
50

1350

25
0 1700

3.2.

68
0
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Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата

ГИП

ГАП

Ляндрес

Сысоев

Листов

П
Выполнил

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Конгарова

Н .контроль Ляндрес

±0,000

+3,700

+6,915

+3,235+3,235

Óр.
земли

сöена

Óр.
земли

-1,880

±0,000

+2,805

+6,205

81

+6,915

+4,600

+0,900

+10,300
+10,700

Разрез 1 -1

32
30

+6,615

Чистовой пол

КНАÓФ СÓПЕРПОЛ                                - 20мм

Гидроизоляöия пола ÒЕХНОНИКОЛЬ (СÒО 72746455-3.1.8-2014)   - 2мм

Полиýтиленовая пленка 150мкрн.
Крупный песок (ПГС)                               -100мм

Бетон кл.В15 с армированием сетками Ш 8 150/150
- 150мм

Основание - плотно утрамбованный со щебнем грунт

Экструдированный пенополистирол ГОСÒ 15588-2014 - 100мм

подвесной потолок
 Аrmstrong

30
0

32
35

23
85

Чистовой пол
КНАÓФ СÓПЕРПОЛ                                - 20мм

Гидроизоляöия пола ÒЕХНОНИКОЛЬ (СÒО 72746455-3.1.8-2014)    - 2мм
битумный праймер на водной основе (ÒÓ 5775-011-17925162-2003)
Пол самонивелирующийся универсальный
"КНАÓФ-ÒРИБОН"                                       -30мм
Основание - сущ.покрытие

Экструдированный пенополистирол ГОСÒ 15588-2014       - 50мм

 Ветрозащитная мембрана
Óтеплитель базальтовый ПÒЭ-200 (ÒÓ 5761-001-00126238-00)    -50мм
Óтеплитель базальтовый ПÒЭ-75  (ÒÓ 5761-001-00126238-00)    -150мм;
Пароизоляöия-Òехноýласт-Вент(ÒÓ 5774-003-00287852-99)
Деревянный накат по балкам -доска 40мм                                   .
Штукатурка по сетке

Навесной фасад ВФ МП 1000 "Металл профиль"
Воздушная прослойка
1-ый слой - ÒехноНИКОЛЬ  "ÒЕХНОВЕНÒ СÒАНДАРÒ"
 (ÒÓ 5762-010-74182181-2012)                         -50 мм;
2-ой слой ÒехноНИКОЛЬ "ÒЕХНОЛАЙÒ
ОПÒИМА " (ÒÓ 5762-010-74182181-2012 )       -100 мм;
Стены кирпичные                                            - 640 мм

 натяжной
подвесной потолок
"CLIPSO"

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края ,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

61
20

Разрез 1-1; Разрез 2-2.

19

подвесной потолок
 Аrmstrong

Примечания.
1.   Óзлы огнезащитной облиöовки металллических балок и колон см. прилагаемые документы
2.  Обработка  огнебиозащитным составом "ВÓПРОÒЕК-3". См. описание на листе 2 раздела ПБ.Ò (текстовая часть)

 Ограждение
см АР-28

±0,000

+6,200

+4,600+3,450
+3,700

+0,900

-1,050

-0,500

16
00

+1,850

+6,915

ДБ Д\2

+3,450
+3,235

25
00

+6,100

Разрез 2 -2
Óтеплитель базальтовый ПÒЭ-200  (ÒÓ 5761-001-00126238-00) -50мм
Óтеплитель базальтовый ПÒЭ-75  (ÒÓ 5761-001-00126238-00)   -150мм;
Пароизоляöия-Òехноýласт-Вент (ÒÓ 5774-003-00287852-99)
Подвесное деревянное перекрытие -100мм
Конструктивная огнезащита, см.АР33                                .

 натяжной подвесной
потолок "CLIPSO"

+6,615

 Обрамить балки
и колонны ( см. прилагаемые
 документы)

+3,200

 Ограждение см АР-28

90
0

90
0

+6,700

16
00

16
00

Òехноýласт ЭКП Òехнониколь  (СÒО 72746455-3.1.11-2015)                       - 4.2мм
Òехноýласт ЭПП Òехнониколь     (СÒО 72746455-3.1.11-2015)                       - 4мм
Праймер битумный Òехнониколь №1                                                         - 1мм
Стяжка из öементно-песчаного раствора М150,

армированная сеткой 4С 5ВрI-150/5ВрI-150 ГОСÒ 23279-2012             - 50мм
ПВХ пленка ( разделительный слой)
Óклонообразующий слой из керамзитового гравия (фракöии 5-10)     - 120-40мм
Óтеплитель базальтовый ПÒЭ-75       ÒÓ 5761-001-00126238-00   -200мм;
Пароизоляöионная пленка Òехнониколь                                               - 2.8мм
Стяжка из öементно-песчаного раствора М150    20мм

Монолитная Ж/ Б плита перекрытия                                            - 200мм

План чердака М 1:200
Ж

А

8

 вытяжная вент шахта
700х700х 1000H

 воздухозаборная
вент шахта
800х800х 1500H

  шахта дымоудоления
    1150х1150

50
00

8000

160
В1

160
В2

150х150
ВЕ1

ст К1; 100
вент стояк

1

люк на чердак,поз14
см лист АР-24

металлическая
стремянка

слуховое
окно

выход на кровлю
окно 600х900h

 внутренние
несущие стены
 Н до 1м. от перекрытия

1.1.

 внутренние
несущие стены
 Н до 1м. от перекрытия

см.КР лист 18/1

см.АР лист 27

Конструктивная огнезащита ферм и подвесного
покрытия, см. АР33

Обработка  огнебиозащитным составом "ВÓПРОÒЕК-3"
чердачных конструкöий и деревянных частей ферм.
См. описание на листе 2 раздела ПБ.Ò (текстовая часть)

Óтеплитель базальтовый ПÒЭ-200 (ÒÓ 5761-001-00126238-00) -50мм
Óтеплитель базальтовый ПÒЭ-75   (ÒÓ 5761-001-00126238-00) -150мм;
Пароизоляöия-Òехноýласт-Вент(ÒÓ 5774-003-00287852-99)
Монолитная ж.б  плита - 200мм                           .

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.5.

2.3.

2.2.

2.4.

2.6.

Пеноплекс 45   -100мм
Обмазочная  гидроизоляöия
битумный праймер на водной основе (ÒÓ 5775-011-17925162-2003)
Ж .б фундаментные блоки           -400мм;

3.1.

3.2.

3.3.
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Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подпись Дата

ГИП

ГАП

Ляндрес

Сысоев

Листов

П
Выполнил

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Конгарова

Н .контроль Ляндрес

+3,700

+6,700

+3,450

+0,900

-1,050

±0,000

+3,700

+6,915

18

+6,200

+4,600

+1,350

-1,880

+4,485

+6,295

+2,625

+0,815

+10,300

+10,700

16
00

Разрез 3-3

25
50

утрамбованный со
 щебнем грунт основания

Стяжка из öементно- песчаного раствора М150       - 80 мм
Подстилающий слой бетон В15                                 -100мм
Профилированная мембрана PLANTER standart 8
(ТУ 5774-041-72746455-2010)
Утрамбованный со щебнем грунт основания              -270мм

Основание - монолитная ж/ б плита 200мм

Чистовой пол

Экструдированный пенополистирол ГОСТ 15588-2014- 100мм

Пол самонивелирующийся универсальный
"КНАУФ-ТРИБОН"                                       -50мм

Полиýтиленовая пленка 150мкрн.

Чистовой пол
КНАУФ СУПЕРПОЛ                                - 20мм

Гидроизоляöия пола ТЕХНОНИКОЛЬ (СТО 72746455-3.1.8-2014)   - 2мм
Основание - сущ.покрытие

Экструдированный пенополистирол ГОСТ 15588-2014     - 100мм

Навесной фасад ВФ МП 1000 "Металл профиль"
Воздушная прослойка
1-ый слой - ТеõноНИКОЛЬ  "ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ"
 ( ТУ 5762-010-74182181-2012)                         -50 мм;

2-ой слой ТеõноНИКОЛЬ "ТЕХНОЛАЙТ
ОПТИМА " (ТУ 5762-010-74182181-2012 )       -100 мм;
Стены кирпичные                                            - 640 мм

30
0+6,615

подвесной потолок
 Аrmstrong

30
0 подвесной потолок

 Аrmstrong

Навесной фасад ВФ МП 1000 "Металл профиль"
Воздушная прослойка
1-ый слой - ТеõноНИКОЛЬ  "ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ"
 ( ТУ 5762-010-74182181-2012)                         -50 мм;
2-ой слой ТеõноНИКОЛЬ "ТЕХНОЛАЙТ
ОПТИМА " (ТУ 5762-010-74182181-2012 )       -100 мм;
Стены кирпичные                                            - 380 мм

План кровли М 1:200

контур наружныõ стен
22 °

22 °

22
 °

22 °

22 °

22
 °

22
 °

22
 °

22
 °

1

Ж

А

8

воронки водостока

воронки водостока

ограждения кровли
ОК H600 x 1860
Метал Профиль

1. Сýндвич-панели шаõты дымоудаления  огнестойкие EI 150

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края ,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Реконструкция цокольного узла, см. лист 13 раздела АР

 вытяжная вент шаõта
700õ700õ 1000H

Разрез 3-3; План кровли

 воздуõозаборная
вент шаõта
800õ800õ 1500H

  шаõта дымоудоления
    1150õ1150

50
00

8000

+3,450
+3,235

а а

Вентшаõта

Оöинкованное железо выше кровли

ЦСП  - 10мм
 Утеплитель ТеõноНИКОЛЬ  "ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ"
 (ТУ 5762-010-74182181-2012)                         -50 мм;

ЦСП  - 10мм

уголок 75 õ75 õ6

профиль Кнауф 50 õ50 мм

фартук из оöинкованной стали

 полоса 8õ80õ500 

700

10
00

зонт из оöинкованной стали

 полоса 8õ80õ500 

профиль Кнауф 50 õ50 мм

прикрепить к основанию

а-а
уголок 75õ75õ6

прикрепить к основанию

 полоса 8õ80õ500 

профиль Кнауф 50õ50мм

20

через 600мм

через 600мм

"Пеноплýкс-45" толщ.50мм
в 2 слоя на клей      - 100мм
Обмазочная битумная гидроизоляöия
(ТУ 5775-011-17925162-2003)
кирпич 250мм

металлический
поручень- труба ф50мм
с обеиõ сторон лестниöы

b b

уголок 75õ75õ6

фартук из оöинкованной
 стали

 полоса 6õ80õ1000 

20
0

 полоса 6õ80õ1000 

шаг 300мм

b-b

уголок 75õ75õ6
угловой
нащельник

сýндвич-панель 150мм

1124

11
24

1124

EI 150

сýндвич-панель 150мм
EI 150

уголок 75õ75õ6

Øаõта дымоудаления

через 600мм

974

нерж. распорный анкер Ø 12 L150

60
0через 600мм

шаг 300мм
нерж. распорный анкер Ø 12 L150

внутр. опорная рама из уголка 75õ75õ6

внеш.. опорная рама
из уголка 75õ75õ6

опорная рама под стакан  MSN-U-710
из уголка 75õ75õ6

уголок 75õ75õ6

300
шаг 300мм

нерж. распорный
анкер Ø 12 L150

30
0внутр. опорная рама

из уголка 75õ75õ6

внеш.. опорная рама
из уголка 75õ75õ6

шаг 300мм
нерж. распорный анкер Ø 12 L150

974

92
4

саморез

саморез

демонтаж и замена покрытия
кровли

160
В1

160
В2

150х150
ВЕ1

ст К1; 100
вент стояк

30
00

90
0

16
00

Теõноýласт ЭКП Теõнониколь  ( СТО 72746455-3.1.11-2015)                     - 4.2мм
Теõноýласт ЭПП Теõнониколь ( СТО 72746455-3.1.11-2015)                         - 4мм
Праймер битумный Теõнониколь №1                                                         - 1мм
Стяжка из öементно-песчаного раствора М150,

армированная сеткой 4С 5ВрI-150/5ВрI-150 ГОСТ 23279-2012             - 50мм
ПВХ пленка ( разделительный слой)
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия (фракöии 5-10)     - 40мм
Утеплитель базальтовый ПТЭ-75 (ТУ 5761-001-00126238-00)         -200мм;
Пароизоляöионная пленка Теõнониколь                                               - 2.8мм
Стяжка из öементно-песчаного раствора М150    20мм

Монолитная Ж/ Б плита перекрытия                                            - 200мм

1,
8 

°

1,
8 

°

-0,660

1.2.

1.1.

см.КР лист 33

см.КР лист 18/2

13001000

Обработка  огнебиозащитным составом "ВУПРОТЕК-3"
чердачныõ конструкöий и деревянныõ частей ферм.
См. описание на листе 2 раздела ПБ.Т (текстовая часть)

см. АР-29

Утеплитель базальтовый ПТЭ-200 (ТУ 5761-001-00126238-00) -50мм
Утеплитель базальтовый ПТЭ-75 (ТУ 5761-001-00126238-00)   -150мм;
Пароизоляöия-Теõноýласт-Вент(ТУ 5774-003-00287852-99)
Монолитная ж.б  плита - 200мм                           .

1.3.

1.4.

1.5.

7

3.1.



Èн
в.

 N
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

.ин
в.N

Ñо
гл

ас
ов

ан
о

Ñтадия Ëист Ëистов

Èзм. Кол.уч. Ëист Nдок. Подпись Äата

ÃÈП

ÃАП

Ëяндрес

Ñысоев

Ëистов

П
Выполнил

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Конгарова

Н .контроль Ëяндрес

18

1 8

+10,300

+5,935
+6,245

+3,970

+10,300
+10,700

+7,165

+7,165

+4,435

Фасад 1-8

Фасад 8-1

+6,200

+4,600
+3,450

+1,850

+0,900

+0,735

+4,485

+6,295

+2,625

+0,900

Фасад 1-8; Фасад 8-1

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края ,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

-фасадные кассеты МП 1000, "Металл профиль", цвет - RAL 1014 слоновая кость

Условные обозначения:

-фасадные кассеты МП 1000, "Металл профиль", цвет - RAL 9002  светло серый

-плитка ( керамогранит), цвет - RAL 8025
21

1. Проект вентилируемого фасада  и 3D визуализацию фасада см. прилагаемые документы
2. Конструкции входных козырьков крылец см. лист АР-27, АР-28
3. Ограждения крылец и кровли см лист АР-26
4. Конструкции вент-шахт и шахты дымоудаления см лист АР-20

 вытяжная вент шахта
700х700х 1000H

 воздухозаборная
вент шахта
800х800х 1500H

  шахта дымоудоления
    1150х1150

слуховое окно
600х900h

1.1.

3.1.
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Ñтадия Ëист Ëистов

Èзм. Кол.уч. Ëист Nдок. Подпись Äата

ÃÈП

ÃАП

Ëяндрес

Ñысоев

Ëистов

П
Выполнил

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Конгарова

Н .контроль Ëяндрес

А Ж

Ж А

+2,845

+7,165

+7,165

+10,700

+9,700

+9,700

+10,700

+6,200

+4,600

+3,200

+4,800

-0,014

+1,350

+0,735

Фасад  8-1

Фасад 8-1

+4,485

+6,295

+2,745

+5,795

+2,625

+0,900

+4,485

+6,295

+2,625

+0,900 +0,735

+4,485

+6,295

+2,625

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края ,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Фасад А-Ж; Фасад Ж-А

22

-фасадные кассеты МП 1000, "Металл профиль", цвет - RAL 1014 слоновая кость

Условные обозначения:

-фасадные кассеты МП 1000, "Металл профиль", цвет - RAL 9002  светло серый

-плитка ( керамогранит), цвет - RAL 8025

1. Проект вентилируемого фасада  и 3D визуализацию фасада см. прилагаемые документы
2.Конструкции входных козырьков крылец см. лист АР-27, АР-28
3. Ограждения крылец и кровли см лист АР-26
4. Конструкции вент-шахт и шахты дымоудаления см лист АР-20

 вытяжная вент шахта
700х700х 1000H

 воздухозаборная
вент шахта
800х800х 1500H

  шахта дымоудоления
    1150х1150

+8,300

слуховое окно
1000х700h

1.1.
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Фîðìàò À3

Вåäîìîñòü îòäåëêè ïîìåщåíèй (íà÷àëî) 

Вåäîìîñòü îòäåëêè ïîìåщåíèй (íà÷àëî).

Сòàäèя Лèñò Лèñòîв

Изì. Кîë.у÷. Лèñò Näîê. Пîäïèñü Äàòà

ГИП

ГÀП

Ляíäðåñ

Сыñîåв

Лèñòîв

Выïîëíèë

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Кîíгàðîвà

Н .êîíòðîëü Ляíäðåñ

П

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Вèä îòäåëêè эëåìåíòîв èíòåðüåðîв

Пîòîëîê Пëîщàäü, Сòåíы ,
ì2 ïåðåгîðîäêè

Пëîщàäü,
ì2

Пëîщàäü,Выñîòà,
ì2

Пðèìå÷àíèå
ìì

ïîìåщ. Нèз ñòåí

0.1

0.3

0.5

0.2

0.4

49,3

17,4

8,0

56,8

76,6

31,1

62,9

61,0

38,6

è ïåðåгîðîäîê

1 эòàжà íà îòìåòêå 0,000

Пîäвàëà íà îòìåòêå -2,035)

Нîìåð 

Пîäвåñíîй ïîòîëîê
"Armstrong Bioguard"

1.1

1.3

15,1

17,4

31,4

6,9

33,3

20,4

1.4

1.8Лåñòíè÷íàя
 êëåòêà

6,9

5,3

70,2

17,7

100,8

1.5
Фîйå 121,75

155,4

58,2

1.6
Кàбèíåò 38,1 72,5

58,1
1.10

34,1Гàðäåðîб

20,3

49,4

20,5

1.9
Кîðèäîð

Пîäвåñíîй ïîòîëîê
"Armstrong Bioguard" 12,6

1.2Эëåêòðî-
щèòîвàя

6,9

5,4

28,81.7
Тåïëîвîй ïуíêò 12,9

1.11
Зðèòåëüíый зàë 208,6 352,5

Гðуíòîвêà, ïîêðàñêà
вîäîэìуëüñèîííîй
êðàñêîй зà 2 ðàзà

1.19
8,9 71,2

1.12
Тàìбуð 2,0 8,8

1.13Лåñòíèцà
в ïîäвàë 8,6 6,1

57,51.14
Кîðèäîð 21,5

Сàíузåë

1.15

1.17

1.18

5,5

9,4

15,1

8,7

3,0

6,1

1500

9,3

10,2

9,2

1500

5,4

4,3

9,5

7,1

14,0

12,6

1.16
КУИ 3,5

0,9

9,4

0,6

7,0

Вèä îòäåëêè эëåìåíòîв èíòåðüåðîв

Пîòîëîê Пëîщàäü, Сòåíы ,
ì2 ïåðåгîðîäêè

Пëîщàäü,
ì2

ïîìåщåíèя Пëîщàäü,Выñîòà,
ì2

Пðèìå÷àíèå
ìì

ïîìåщ. Нèз ñòåí
è ïåðåгîðîäîê

Нîìåð 

Àêòåðì КМ 0

Àêòåðì -КМ

Àêòåðì -КМ0

КМ

-КМ

1,9

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Шïàòëåвêà, гðуíòîвêà è
îêðàñêà  íåгîðю÷åй
êðàñêîй Àêòåðì -КМ

Гðуíòîвêà, ïîêðàñêà
 íåгîðю÷åй êðàñêîй
Àêòåðì-КМ0

       зà 2 ðàзà

Гðуíòîвêà, ïîêðàñêà
вîäîэìуëüñèîííîй
êðàñêîй -КМ1 зà 2 ðàзà

Гðуíòîвêà, ïîêðàñêà
вîäîэìуëüñèîííîй
êðàñêîй зà 2 ðàзà

Гðуíòîвêà, ïîêðàñêà
вîäîэìуëüñèîííîй
êðàñêîй зà 2 ðàзà

Гðуíòîвêà, ïîêðàñêà
вîäîэìуëüñèîííîй
 íåгîðю÷åй êðàñêîй

Àêòåðì КМ 0 зà 2 ðàзà

Нàòяжíîй ïîòîëîê
"CLIPSO"  КМ1
https://sibclipso.ru

КМ0

КМ0

КМ0

КМ1

КМ1

КМ1

КМ1

КМ1

КМ1

КМ1

КМ1

КМ1

КМ0

КМ0

Тàìбуð

Вåñòèбюëü

Àêòåðì -КМ

Àêòåðì -КМ

Àêòåðì КМ0 

(ñì. ïðèì. 5)

(ñì. ïðèì. 5)

(ñì. ïðèì. 5)

(ñì. ïðèì. 5)

(ñì. ïðèì. 5)

(ñì. ïðèì. 5)

(ñì. ïðèì. 5)

(ñì. ïðèì. 5)

(ñì. ïðèì. 5)

(ñì. ïðèì. 5)

(ñì. ïðèì. 5)

(ñì. ïðèì. 5)

(ñì. ïðèì. 5)

( ñì. ïðèì. 5)

Àêòåðì -КМ

Àêòåðì
-КМ

КМ0
(ñì. ïðèì. 5)

Пîäñîбíîå
ïîìåщåíèå

Лåñòíè÷íàя
 êëåòêà

Тåх ïîäïîëüå

Нàèìåíîвàíèå
ïîìåщåíèя

25

Пîäвåñíîй ïîòîëîê
"Armstrong Bioguard"

Пîäвåñíîй ïîòîëîê
"Armstrong Bioguard"

Пîäвåñíîй ïîòîëîê
"Armstrong Bioguard"

Пîäвåñíîй ïîòîëîê
"Armstrong Bioguard"

КМ1

(ñì. ïðèì. 5)

Шïàòëåвêà, гðуíòîвêà è
îêðàñêà  íåгîðю÷åй
êðàñêîй Àêòåðì КМ 0

Гðуíòîвêà, ïîêðàñêà
вîäîэìуëüñèîííîй
êðàñêîй зà 2 ðàзà

1.1.

1.2.

1,5

1,5

15.7

3.4

1,5 35,1

1,5 50,4

1,5 77,4

1,5 36,2

1,5 29,0

1,5 24,3

1,5 10,2

1,5 14,4

1,5 62,5

1,5 4,4

1,5 3,0

1,5 28,3

1.3.

2.1.

2.2.
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1.     Устðîйстâî ÷èстûх ïîëîâ è ÷èстîâóю îтдеëêó ïîìещеíèй âûïîëíÿтü ïîсëе îêîí÷àíèÿ
       âсех âèдîâ ìîíтàжíûх ðàбîт.
2.    Ñóщестâóющèе êèðïè÷íûе стеíû ïîдâàëà è ïеðâîгî этàжà с âíóтðеííей стîðîíû îбðàбîтàтü àíтèгðèбêîâîй ìèíеðàëüíîй
       гðóíтîâêîй гëóбîêîгî ïðîíèêíîâеíèÿ . Ãðóíтîâêó íàíестè íà сëîй штóêàтóðêè â 2 сëîÿ íà âсю âûсîтó этàжà. Sïîêð =726,6ì2.
3.    Отêîсû îêîííûх è âèтðàжíûх ïðîеìîâ âûïîëíèтü èç ÃКЛ , çàшïàтëеâàтü è ïîêðàсèтü âëàгîстîйêîй àêðèëîâîй êðàсêîй
       ВÄ-ÀК 110 çà 2 ðàçà.  S îтêîсîâ = 79,8ì2.
4.    Отêîсû îêîííûх è âèтðàжíûх ïðîеìîâ îбðàìèтü óгîëêàìè èç ÏВХ беëîгî цâетà се÷еíèеì 30х30ìì, îбщей дëèííîй 198 ï.ì.
5.    КМ0, КМ1 - êëàсс ïîжàðíîй îïàсíîстè стðîèтеëüíûх ìàтеðèàëîâ .

Фîðìàт À3

Ведîìîстü îтдеëêè ïîìещеíèй (îêîí÷àíèе).

Ñтàдèÿ Лèст Лèстîâ

Иçì. Кîë.ó÷. Лèст Nдîê. Ïîдïèсü Äàтà

ÃИÏ

ÃÀÏ

Лÿíдðес

Ñûсîеâ

Лèстîâ

Вûïîëíèë

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Кîíгàðîâà

Н .êîíтðîëü Лÿíдðес

Ï

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

1.20
Вîдîìеðíûй
óçеë 9,9

18,8

13,2

2 этàжà íà îтìетêе +3,700

2.5
22,4

33,2

24,3

2.6
15,3

26,3

23,5

2.1
20,9 58,9

Кàбèíет 2.7
51,6 88,8

2.14
56,6

68,8

12,4

Ведîìîстü îтдеëêè ïîìещеíèй (ïðîдîëжеíèе) 

2.2

2.8Лестíè÷íàÿ
 êëетêà

21,7

18,2

10,5

9,9

17,2

2.15
15,2

10,4

2,6

2.3
17,3

32,1
Хîëë

20,7

Ïîдâесíîй ïîтîëîê
"Armstrong Bioguard"

2.4
39,0

55,1

Кîðèдîð
70,9

20,0

12,7

9,4
2.17

2.10
2,8

5,0

3,7

6,1

5,5

2.11

2.12

3,4

3,4

3,3

6,6

9,3

6,0

2,8

5,5

6,9

4,2

Ñàíóçеë

2.13Ïîдсîбíîе
ïîìещеíèе

42,3
50,2

36,5

С
о
гл

а
со

в
а
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о

Вèд îтдеëêè эëеìеíтîâ èíтеðüеðîâ

Ïîтîëîê Ïëîщàдü, Ñтеíû ,
ì2 ïеðегîðîдêè

Ïëîщàдü,
ì2

ïîìещеíèÿ Ïëîщàдü,Вûсîтà,
ì2

Ïðèìе÷àíèе
ìì

ïîìещ. Нèç стеí
è ïеðегîðîдîê

Нîìеð 

Шïàтëеâêà, гðóíтîâêà è
îêðàсêà âîдîэìóëüсèîííûì
сîстàâîì

Шïàтëеâêà, гðóíтîâêà è
îêðàсêà âîдîэìóëüсèîííûì
сîстàâîì

Шïàтëеâêà, гðóíтîâêà è
îêðàсêà âîдîэìóëüсèîííûì
сîстàâîì

2.9
20,4

38,1

18,1

Шïàтëеâêà, гðóíтîâêà è
îêðàсêà âîдîэìóëüсèîííûì
сîстàâîì

Шïàтëеâêà, гðóíтîâêà è
îêðàсêà 
Àêтеðì -КМ

Вèд îтдеëêè эëеìеíтîâ èíтеðüеðîâ

Ïîтîëîê Ïëîщàдü, Ñтеíû ,
ì2 ïеðегîðîдêè

Ïëîщàдü,
ì2

ïîìещеíèÿ Ïëîщàдü,Вûсîтà,
ì2

Ïðèìе÷àíèе
ìì

ïîìещ.
è ïеðегîðîдîê

Нîìеð 
Нèç стеí

Ïîдâесíîй ïîтîëîê
"Armstrong Bioguard"

Шïàтëеâêà, гðóíтîâêà è
îêðàсêà âîдîэìóëüсèîííûì
сîстàâîì

КУИ
1500

1500

Шïàтëеâêà, гðóíтîâêà è
îêðàсêà âîдîэìóëüсèîííûì
сîстàâîì

1500

1500

1500

1500

Шïàтëеâêà, гðóíтîâêà è
îêðàсêà âîдîэìóëüсèîííûì
сîстàâîì

Ãðóíтîâêà, ïîêðàсêà
âîдîэìóëüсèîííîй
êðàсêîй çà 2 ðàçà

Ãðóíтîâêà, ïîêðàсêà
âîдîэìóëüсèîííîй
êðàсêîй çà 2 ðàçà

Ãðóíтîâêà, ïîêðàсêà

Àêтеðì -КМ  çà 2 ðàçà

Ãðóíтîâêà, ïîêðàсêà
âîдîэìóëüсèîííîй
êðàсêîй çà 2 ðàçà

КМ1

КМ1

КМ1

КМ1

КМ1

КМ1
Кîðèдîð

КМ0

КМ0

КМ0

КМ0

КМ0

Àêтеðì -КМ

Àêтеðì
-КМ

Àêтеðì -КМ

Àêтеðì -КМ

Àêтеðì
-КМ

(сì. ïðèì. 5)

(сì. ïðèì. 5)

(сì. ïðèì. 5)

(сì. ïðèì. 5)

(сì. ïðèì. 5)

(сì. ïðèì. 5)

(сì. ïðèì. 5)

(сì. ïðèì. 5)

(сì. ïðèì. 5)

(сì. ïðèì. 5)

(сì. ïðèì. 5)

26

Ïîдâесíîй ïîтîëîê
"Armstrong Bioguard"

1.1.

1,5 14,4

1.2.

2.1.
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ЛистовЛистÃИП

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Стадия

Изм. Лист Дата

Н.коíтðоль Ëяíдðес

ÃÀП

Подп.

Àðхитектоð
П

Ëÿíäðåñ

Сысоев

Сысоев

поз4

поз1

поз1

поз1

поз2
шаг 80ìì

поз2
шаг 80ìì

ОН-1

поз3

поз2
шаг 80ìì

поз1

поз3

Маðка
Поз Наиìеíоваíие Обозíачеíие шт

Кол.

ед.кг.
Масса

Пðиìечаíие

ОН-1 1

3

14,1

35

ОН-2

Эскизы элеìеíтов огðаждеíий кðылец

поз3
шаг 150ìì

 ОВ-1, ОВ-2, ОВ-3

 ОВ-2*, ОВ-2*, ОВ-3*

ОВ-2

ОВ-1

ОВ-3

ОВ-2*

ОВ-1*

ОВ-3*

50

10 40 10

4поз1

поз1

поз1

поз1

поз1

0,392пластиíа 100х100х5 ÃОСТ 103-76*

ОН-1*

пластиíа 100х100х5 ÃОСТ 103-76*3

ОВ-1, ОВ-2, ОВ-3

26,4

85,5

18

Кðуг
В8 ÃОСТ  2590-88
ВСт3кп2 ÃОСТ  380-71*

0,31

Полоса Б-2 4х40 ÃОСТ 103-2006
ВСт3кп2 ÃОСТ 380-71*

Полоса Б-2 20х40 ÃОСТ 103-2006
ВСт3кп2 ÃОСТ 380-71*

ОВ-1*, ОВ-2*, ОВ-3*

10,8

6,6

32,4

1,35

Кðуг
8 ÃОСТ  2590-88

ВСт3кп2 ÃОСТ  380-71*
0,31

Полоса Б-2 4х40 ÃОСТ 103-2006
ВСт3кп2 ÃОСТ 380-71*

1,26

Полоса 6,28Б-2 20х40 ÃОСТ 103-2006
ВСт3кп2 ÃОСТ 380-71*

Спецификация элеìеíтов огðаждеíий

огðаждеíия кðовли  ОК H600 x 1860  Метал Пðофиль 53 шт

поз3
шаг 150ìì

поз2

1

2

3

4

поз1

1

2

3

4
поз4

поз4
поз2

10

3,8

7,7

3 0,392

ì.п.

ì.п.

ì.п.

ì.п.

1,26

6,28 ì.п.

ì.п.

ì.п.

45,8

Деðевяííый поðучеíь ì.п.

Деðевяííый поðучеíь

шт

шт

1

ÃОСТ 103-2006

Эскизы элеìеíтов вíутðеíих огðаждеíий лестíиц ,
 кðылец. Спецификация элеìеíтов огðаждеíий .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

пеðила
лестíиц
заìкíуть íа ìеждуэтажíой
площадке

1. Металлические элеìеíты огðаждеíий гðуíтовать гðуíтовкой ÃФ-021 .
2. Покðытие эìаль ПФ-115, сеðая
3. Сваðíые швы выполíить

ÃОСТ 103-2006

1 ÃОСТ 8639-82 Тðуба 40х40х4 ÃОСТ 8639-82
С245 ÃОСТ 27772-2015 ì.п. 1 4.3 ì.п.

2 ÃОСТ 2591-2006 20х20 ÃОСТ 2591-2006
С245 ÃОСТ 27772-2015

ì.п. 1 3.14 ì.п.

1 ÃОСТ 8639-82 Тðуба 40х40х4 ÃОСТ 8639-82
С245 ÃОСТ 27772-2015

ì.п. 1 4.3 ì.п.

2 ÃОСТ 2591-2006 20х20 ÃОСТ 2591-2006
С245 ÃОСТ 27772-2015

ì.п. 1 3.14 ì.п.

2.1

2.2

48

1.1.

2 -2020 изì. II. 20212

3.1
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Ñòàäèя Ëèñò Ëèñòîâ

Èçì. Кîë.уч. Ëèñò Näîк. Ïîäïèñü Дàòà

ГÈÏ

ГÀÏ

Ëяíäреñ

Ñыñîеâ

Ëèñòîâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Ëяíäреñ

Рàçрàб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

20-20

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Огрàжäеíèе бàëкîíà çрèòеëüíîгî çàëà .

Ï

ïîç2
шàг 150ìì

Мàркà
Ïîç Нàèìеíîâàíèе Обîçíàчеíèе шò

Кîë.

еä.кг.
Мàññà

1

1

2

3

35,4 4,3

ГОÑТ 10704-91
31,8

ïëàñòèíà 100х100х4 ГОÑТ 103-2006

Ñïецèфèкàцèя эëеìеíòîâ îгрàжäеíèя бàëкîíà çрèòеëüíîгî çàëà

ì.ï.

ì.ï.

12 шò

фрàгìеíò

Фрàгìеíò îгрàжäеíèя

Эñкèç эëеìеíòîâ îгрàжäеíèя бàëкîíà çрèòеëüíîгî çàëà

ïîç1
шàг 900ìì

ïîç1
ïîç4ïîç1 ïрèâàрèòü к àíкеру

â ñòеíе

80

10 40 10

ïîç4
Дереâяííый ïîручеíü

ïîç3 ïîç3ïîç5

4

5 Дюбеëü 8х65L 50 шò

ì.ï.

âерх
ж.б ïëèòы

âерх
чèñòîгî ïîëà

11

ГОÑТ 103-2006

28

1. Меòàëëèчеñкèе эëеìеíòы îгрàжäеíèй груíòîâàòü груíòîâкîй ГФ-021 .
2. Ïîкрыòèе - эìàëü ÏФ-115, бежеâàя

Ñыñîеâ

2 -2020 èçì. II. 20211

Трубà 40х40х4 ГОÑТ 8639-82
Ñ245 ГОÑТ 27772-2015
20х20 ГОÑТ 2591-2006
Ñ245 ГОÑТ 27772-2015 3.14

2.1
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ЛистовЛистÃИÏ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Стадия

Изм. Лист Дата

Í.кîнòðîль Ëянäðåс

ÃÀÏ

Подп.

Àðхиòåкòîð
Ï

Ëянäðåс

Сысîåв

Сысîåв

+2,800

Фðагмåнò плана ( цåнòðальнîå кðыльцî)

1

1

Фасаä пî îси Б

Разðåз 1-1

2

Разðåз 2-2

Фасаä мåжäу îсями 2-6

4,100

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Кðыльцî главнîгî вхîäа

±0,000

-0,014

2 6

Б
Б

2

+2,600

-0,014

цвåò - RAL 8025

+2,800

+2,600

+3,000

4,100

+3,000

+3,000

+2,600

-0,014
3 °

-0,014 3 °

3 
°

22 °

22 ° 22 °

+3,000

Мåòалл Ïðîфиль

1. Кîнсòðукцию кðîвли , жåлåзîбåòîннîй плиòы. мåòалличåскîй
ðамы, кðåплåниå сòîåк (òðубы)  см. ðазäåл КР лисòы 36-38
2. Расхîä маòåðиалîв:
-мåòаллîчåðåпица - 14м2

4,100

4,100
Вз

ам
. и

нв
. №
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îв
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î
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в. 

№
 п
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ГÀÏ
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Ëèñòîâ
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Ëяíäреñ
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  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

20-20 АР

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Кîçырек âхîäà
Кîíгàрîâà

Ï

Мàркà 
ïîçèцèя

1

Ñïецèфèкàцèя эëеìеíòîâ (íà âñе кîçырüкè)

Обîçíàчеíèе Нàèìеíîâàíèе Кîë-âî
Мàññà
еä. кг. Ïрèìечàíèе

2

3

48,0

36

36

Кîçырек âхîäà
Вèä ñâерху

1

1

Меòàëëèчеñкàя рàìà

1-1

ì.ï

шò

10,6

шò

7,2

20

ì2

шò

ì2

30
1. Меòàëëèчеñкèе  рàìы  груíòîâàòü груíòîâкîй ГФ-021 .
2. Ïîкрыòèе - эìàëü ÏФ-115, ñерàя

1.1.
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Í.контроль

Зàìåнà ñтóïåнåй лåñтнèцû Ë 1 â оñÿх 1-2, Б-В

Èзì. Êол.óч. Ëèñт Nдок. Подïèñь Äàтà

ÃÈП

ÃÀП

Ëÿндрåñ

Сûñоåâ

Рàзрàб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Сûñоåâ

Стàдèÿ Ëèñт ËèñтоâËèñтоâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

20-20 АР

П 31

Ëÿндрåñ

Масса

ед.кг.

Кол.

шт.
Обозначение Наименование

Поз.

Марка

Сïåцèфèкàцèÿ ñтóïåнåй лåñтнèц

ГОСТ 8717-2016

Лестничная ступень ЛС14-1Шл

Зàìåнà ñтóïåнåй лåñтнèцû Ë 2 â оñÿх 3-6, Е-Ж

лестница Л2

Лестничная ступень ЛС12-1Шл

14525

ïоз1

1

2

ïоз1

Схåìà лåñтнèцû Ë2 â оñÿх 3-6, Е-Ж

Схåìà лåñтнèцû Ë1 â оñÿх 1-2, Б-В

ìåтàллèчåñкèй коñоóр

ìåтàллèчåñкèй коñоóр

ìåтàллèчåñкèй коñоóр

ìåтàллèчåñкèй коñоóр

ïоз2

12825

ïоз2

ГОСТ 8717-2016

1. Стóïåнè тèïà ËС длèной 1200 ìì, 1350ìì âûñотой 145 ìì, èзготоâлåннûå èз тÿжåлого бåтонà , ñ зàклàднûìè дåтàлÿìè длÿ крåïлåнèÿ
огрàждåнèÿ, ñ шлèфоâàнной ìозàèчной ïоâåрхноñтью дåкорàтèâного конñтрóкцèонного ñлоÿ бåтонà нà цâåтноì цåìåнтå è ìрàìорноì щåбнå ,
ïрåднàзнàчåннûå длÿ лåñтнèцû ñ ïодъåìоì ïо ходó чàñоâой ñтрåлкè :

лестница Л1
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Стадия Ëист Ëистов

Èзм. Кол.уч. Ëист Nдок. Подпись Äата

ГÈП

ГÀП

Ëяндрес

Сысоев

Ëистов

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Разраб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края ,
         ул. Гурского 16

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Схема расположения элементов безопасности кровли

22 °

22 °
22 °

22 °

22 ° 22 °

22 °

22 °

Позиция Обозначение Наименование Масса
ед., кг ПримечаниеКол.

1

2

Конгарова

Ëяндрес

1,8
°

22 °

1
снегозадержатели

2
переходный мостик

3
ограждение

3
ограждение

3
ограждение

Спецификация элементов кровли пристройки

3

1
снегозадержатели

3
ограждение

3
ограждение

2
переходный мостик

1
снегозадержатели

1
снегозадержатели

1
снегозадержатели

2
переходный мостик

4
лестница

4
лестница

4

1,8
°

20-20 АР

Схема расположения элементов безопасности кровли

П 32

1.Элементы безопасности кровли крепить согласно инструкций размещеных на
сайте производителя : (https://krasnoyarsk.metallprofil.ru.
2. Все элементы безопасности кровли с заводской окраской коричневого цвета.

шт

2
переходный мостик

2
переходный мостик

5

                 5
Подконьковые крюки для
страховочных тросов с

шагом 3000мм

                 5
Подконьковые крюки для
страховочных тросов с

шагом 3000мм

Позиция Обозначение Наименование Масса
ед., кг ПримечаниеКол.

1

2

63
 В изделиях компании
Металл Профиль
https://krasnoyarsk.metallprofil.ru/

снегозадержатель трубчатый СЗ-h150х1000мм
ROOFRetail

Спецификация элементов безопасности кровли

3

переходный мостик ПМ-395х1250

ограждения кровли ОК H600 x 1860мм

лестница кровельная l=1200мм4

35

шт

48

9

5 Подконьковый крюк 11

Àдрес производителя
https://krsk.au.ru/15526128-kronshtejn-strahovochnyj-trosa-truby/

Àдрес производителя
https://ventopro.ru/catalog/elementy-bezopasnosti-skatnyh-krysh
/krovelnyy-kryuk

Àдрес производителя
https://ventopro.ru/catalog/elementy-bezopasnosti-skatnyh-krysh
/lestnica-krovelnaya-prestige-zn-400-univep-1218m

6

 цементно-песчаный р-р М150  на выравнивающую
стяжку , т.20мм

пароизоляционная пленка Технониколь

утеплитель базальтовый ПТЭ-75 толщ.200мм.

 керамзит ср.толщ. 80мм на уклонообразование

ПВХ пленка ( разделительный слой)

 цем.-песчаный раствор М150 на стяжку, т.50мм

 праймер битумный Технониколь №1

покрытие Техноэласт ЭПП Технониколь

покрытие Техноэласт ЭКП Технониколь

7

8

9

10

Техноэласт ЭКП Технониколь  ( СТО 72746455-3.1.11-2015)                       - 4.2мм
Техноэласт ЭПП Технониколь     ( СТО 72746455-3.1.11-2015)                       - 4мм
Праймер битумный Технониколь №1                                                         - 1мм
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150,

армированная сеткой 4С 5ВрI-150/5ВрI-150 ГОСТ 23279-2012             - 50мм
ПВХ пленка ( разделительный слой)
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия (фракции 5-10)     - 120-40мм
Утеплитель базальтовый ПТЭ-75       ТУ 5761-001-00126238-00   -200мм;
Пароизоляционная пленка Технониколь                                               - 2.8мм
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150    20мм

Монолитная Ж/ Б плита перекрытия                                            - 200мм

ГОСТ 23279-2012 5BpI-150
5BpI-150

4С
кг/
м.кв. 89,7184,2

89,7м.кв.

89,7м.кв.

89,7м.кв.

89,7м.кв.

89,7м.кв.

89,7м.кв.

СТО 72746455-3.1.11-2015

СТО 72746455-3.1.11-2015

ТУ 5761-001-00126238-00

ТУ 5774-005-96067115-2010

ТУ 5775-011-17925162-2003

ГОСТ 32496-2013

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 28013-98

ТУ 5774-001-94384219-2007

3.1.

7

3.2.

92,0м.кв.

92,0м.кв.

92,0м.кв.

92,0м.кв.

92,0м.кв.

92,0м.кв.

89,7м.кв.
92,0м.кв.

89,7м.кв.
92,0м.кв.

89,7м.кв.
92,0м.кв.

190,0 92,0
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Конструктивная огнезащита металлодеревянных ферм и
                   подвесного перекрытия

Í.êîíòрîëü

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò Näîê. Ïîäïèñü Äàòà

ÃÈÏ

ÃÀÏ

Ëÿíäрåñ

Ñûñîåâ

Рàçрàб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Ñûñîåâ

Ñòàäèÿ Ëèñò ËèñòîâËèñòîâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

П

Ëÿíäрåñ

Конструктивная огнезащита .

 На металлические элементы несущих
металлодеревянных ферм нанести
тонкослойное огнезащитное покрытие
Steelmaster 60 WB.

нижний пояс фермы

верхний пояс фермы

панель суперлист 12,5мм в 2 слоя

утеплитель базальтовый ПТЭ-75 (ТУ
5761-001-00126238-00)

50 25

5
0

2
5

панель суперлист 12,5мм в 2 слоя

утеплитель базальтовый ПТЭ-75 (ТУ
5761-001-00126238-00)

утеплитель базальтовый
ПТЭ-75 и ПТЭ200 (ТУ
5761-001-00126238-00)

Утеплитель базальтовый ПТЭ-200  (ТУ

5761-001-00126238-00) -50мм

Утеплитель базальтовый ПТЭ-75  (ТУ

5761-001-00126238-00)   -150мм;

пароизоляция

Подвесное деревянное перекрытие -100мм

панель суперлист 12,5мм в 2 слоя

утеплитель базальтовый ПТЭ-75 (ТУ
5761-001-00126238-00)

5
0

2
5

50 25

металлодеревянных ферм
и подвесного перекрытия
.

33

20-20    АР

Поз. Обозначение Наименование
Масса
ед., кг Примеч.Кол.

Спецификация элементов конструктивная огнезащиты
металлодеревянных ферм и подвесного перекрытия

Гипсоволокнистый "КНАУФ суперлист"
(ГВЛ) т.12,5мм

ГОСТ Р 51829-2001

1. Конструктивную огнезащиту деревянных конструкций покрытия зрительного зала выполнить на
основании:
- подшивку подвесного перекрытия - в соответствии рабочим чертежам КНАУФ"Подвесные потолки
поэлементной сборки из гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов на деревянном и
металлическом каркасе..."  серии 1.045.9-2.08 шифр1.045.9-2.08.1-5  "Крепление ПП-профилей при
помощи прямого подвеса";
- облицовку деревянных элементов ферм - в соответствии рабочим чертежам КНАУФ "Облицовка из
гипсоволокнистых листов ограждающих конструкций..."   шифр М8.3/2010 узел 12.

2. Конструкцию крепления, подбор и расход материалов принимать в соответствии рабочим чертежам
КНАУФ.

м.кв.
Утеплитель базальтовый ПТЭ-75
толщ.50мм  для огнезащиты м.куб.
Утеплитель базальтовый ПТЭ-75
толщ.150мм  для теплозащиты м.куб.
Утеплитель базальтовый ПТЭ-200
толщ.50мм  для теплозащиты м.куб.

ТУ 5761-001-00126238-00

ТУ 5761-001-00126238-00

ТУ 5761-001-00126238-00

945

19,6

74,7

24,9

установлен

S обл =
=472,5м.кв.



Примыкание к стенеС111

Винт самонарезающий

КНАУФ-профиль ПС

КНАУФ-профиль ПН

Изоляционный материал
Дюбель

Шпаклевка

КНАУФ-лист

лента
Разделительная 

(герметик)

Лента
уплотнительная

Сопряжение КНАУФ-листов по вертикалиС111

(сопряжение КНАУФ-листов по вертикали)

Винт самонарезающий

КНАУФ-профиль ПС

Изоляционный материал

КНАУФ-профиль ПН

КНАУФ-лист

Шпаклевка

Армирующая лента

шпаклеванием
с последующим 

Комплектные системы КНАУФ. "Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов
(КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасе для жилых, общественных и
производственных зданий". Альбом рабочих чертежей серия 1.031.9-2.07.1-1)

Èнв. №

Пðèвязан

Аðõèòåкòоð Окулова

20-20 -АР



КНАУФ-профиль ПН

КНАУФ-профиль ПС

Винт самонарезающий

Изоляционный материал

Шпаклевка

Армирующая лента

КНАУФ-лист

с последующим 
шпаклеванием

Лента
уплотнительная
(герметик)

Примыкание перегородок С111

Примыкание перегородок С111

Шпаклевка

Изоляционный материал

КНАУФ-лист

КНАУФ-профиль ПС

с последующим 
шпаклеванием

Винт самонарезающий

Армирующая лента

КНАУФ-профиль ПН

уплотнительная
Лента

(герметик)

уплотнительная
Лента

(герметик)

Èнв. №

Пðèвязан

Аðõèòåкòоð Окулова

20-20 -АР



Устройство строительного проемаС111

вариант 2вариант 1

КНАУФ-профиль ПН
КНАУФ-профиль UA

КНАУФ-лист

КНАУФ-профиль ПН

Винт самонарезающий

КНАУФ-лист

КНАУФ-профиль ПС

Винт самонарезающий

Уголок для крепления
несущих элементов двери
к полу и потолку

Уголок для крепления
несущих элементов двери

к полу и потолку

КНАУФ-профиль ПУ
(с последующем шпаклеванием)

КНАУФ-профиль ПН

Изоляционный материал

КНАУФ-лист

КНАУФ-профиль ПС
Винт самонарезающий

уплотнительная
Лента

(герметик)

Примыкание перегородок С111

Винт самонарезающий

Èнв. №

ПðèвязанПðèвязан

Аðõèòåкòоð Окулова

20-20 -АР



Вертикальный разрезС111

(герметик)

Изоляционный материал

Шпаклевка
КНАУФ-профили ПС(ПН)

КНАУФ-лист

КНАУФ-профили ПС

Дюбель

Разделительная 
лента

Дюбель

Винт самонарезающий

стыков установить
В местах горизонтальных

КНАУФ-профили ПН

Изоляционный материал

Лента уплотнительная

Винт самонарезающий

Изоляционный материал

шпаклеванием

КНАУФ-профиль ПН

Винт самонарезающий

КНАУФ-профиль ПС

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим 

Лента уплотнительная

(герметик)

Èнв. №

ПðèвязанПðèвязан

Аðõèòåкòоð Окулова

20-20 -АР



Соединение с поломС111

Выравнивающий слой

Дюбель

КНАУФ-профиль ПС

Лента уплотнительная

присоединение к сборному основанию пола

Сборное основание пола

Винт самонарезающий

(герметик)

КНАУФ-профиль ПН

Теплоизоляция

Изоляционный материал

Èнв. №

ПðèвязанПðèвязан

Аðõèòåкòоð Окулова

20-20 -АР



Сопряжение КНАУФ-листов по вертикалиС112

(сопряжение КНАУФ-листов по вертикали)

Комплектные системы КНАУФ. "Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов
(КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасе для жилых, общественных и
производственных зданий". Альбом рабочих чертежей серия 1.031.9-2.07.1-1)

Разделительная лента

Шпаклевка

Винт самонарезающий TN

КНАУФ-профиль ПН

КНАУФ-лист (ГСП)

Изоляционный материал

КНАУФ-профиль ПС

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Примыкание к стенеС112

КНАУФ-профиль ПС

Винт самонарезающий TN

Шпаклевка

КНАУФ-профиль ПН

Изоляционный материал
Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

КНАУФ-лист (ГСП)

Èнв. №

Пðèвязан

Аðõèòåкòоð Окулова

20-20 -АР



Èнв. №

Пðèвязан

Аðõèòåкòоð Окулова

20-20 -АР

Устройство строительного проемаС112

Размер строительного проема

КНАУФ-профиль ПС

КНАУФ-профиль ПН

Уголок для крепления
несущих элементов двери

к полу и потолку

КНАУФ-лист (ГСП)

Винт самонарезающий TN Винт самонарезающий TB

КНАУФ-лист (ГСП)

Уголок для крепления
несущих элементов двери
к полу и потолку

КНАУФ-профиль ПС

КНАУФ-профиль ПН

1
0

Изоляционный материал

Дюбель

Лента уплотнительная
(герметик)

Винт самонарезающий TN

КНАУФ-профиль ПН

КНАУФ-профиль ПС

Соединение с основным  поломС111



Èнв. №

ПðèвязанПðèвязан

Аðõèòåкòоð Окулова

≥
25

≥
15

a

a
a

a = 10 - 25 мм

подвижное присоединение (с учетом требований звукоизоляции )

при ожидаемом (расчетном) значении прогиба вышележащего перекрытия более 10 мм
следует предусматривать подвижное присоединение перегородки к потолку .

Шпаклевка

КНАУФ-лист (ГСП)

Лента уплотнительная
(герметик)

Металлический дюбель

ПУ-профиль 23/15/0,5

Шпаклевка

КНАУФ-лист (ГСП)

Изоляционный материал
Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Винт самонарезающий TN

Вертикальный разрезС112

20-20 -АР
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Í.кîíòрîëü Ляíäреñ

Ñòàäèя Лèñò Лèñòîâ

Èçì. Кîë.уч. Лèñò Näîк. Ïîäïèñü Äàòà

ГÈÏ

ГÀÏ

Ляíäреñ

Ñûñîеâ

Лèñòîâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Ляíäреñ

Рàçрàб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

20-20

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Огíеçàщèòíàя îбëèцîâкà ìеòàëëèчеñкèх кîëîíí è бàëîк .
Кîíгàрîâà

Р

Винт самонарезающий

профиль ПП 60/27

зажим для крепления

 профиля ПП 60/27 к колонне

профиль ПП 27/27

металическая колоннадюбель (герметик)

лента
уплотнительная

вставка из профиля  ПП 60/27

на стыке панелей

вставка из профиля  ПП 60/27

на стыке панелей

панель суперлист 12,5мм

Винт самонарезающий

профиль ПП 27/27

металическая колонна

дюбель

(герметик)

лента
уплотнительная

вставка из профиля  ПП 60/27

на стыке панелей

панель суперлист 12,5мм

вставка из профиля  

на стыке панелей

зажим для крепления

 профиля ПП 60/27 
к колонне

ПП 60/27

Огнезащитная облицовка металлических колонн и балоксуперлист

Облицовка колонны Облицовка балки перекрытия

КНАУФ-профиль ПУ
(с последующем шпаклеванием)

КНАУФ-профиль ПУ
(с последующем шпаклеванием)

кирпичная стена

плита перекрытия

Рàñхîä ГКЛ "KNAUF" ñуïерëèñò íà îбëèцîâку ìеòàëëèчеñкèх кîëîí è бàëîк - 120ì2
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№
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П
од

п.
 и

 д
а
т
а

Í.контролü

Èзм. Êол.уч. Ëист Nдок. Ïодписü Äата

ÃÈÏ

ÃÀÏ

Ëяндрес

Ñысоев

Разраб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Ñысоев

Ñтадия Ëист ËистовËистов

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

20-20 АР

П

Ëяндрес

Расчет суммарной площади
естественной вентиляции чердака .
Расчет количесва и диаметра водосточных труб .

Расчет суммарной площади
естественной вентиляции чердака

На основании требования п. 4.4. СП 17.13330.2011; (Во избежание
образования со стороны холодного чердака конденсата на поверхностях
вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная
вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы,
слуховые окна, вытяжные патрубки и т.п.), суммарная площадь которых
принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.)

Суммарная площадь горизонтальной проекции кровли составляет 600м2
Требуемая площадь отверстий 600\300=2м2

Суммарная площадь слуховых окон составляет 1,2м2
Суммарная длина вентилируемых коньков составляет 42м,
зазор между коньком и кровельным покрытием 0,03м
Суммарная площадь отверстий для естественной вентиляции составляет
1.2+(42х0.03)=2,46м2 (без учета карнизов)

Расчет количества и диаметра водосточных труб

На основании требования п. 9.7. СП 17.13330.2011
( При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между
водосточными трубами должно приниматься не более 24 м, площадь
поперечного сечения водосточных труб должна приниматься из расчета
1,5 см2 на 1 м2  площади кровли.)
Площадь 1 трубы водостока диаметром 110мм - 95см2
Площадь кровли - 690м2
Общая площадь водосточных труб -1035см2

Общее количество водосточных труб - 11шт
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Í.êîíòрîëü

Ñòàäèя Ëèñò Ëèñòîâ

Èçì. Êîë.у÷. Ëèñò Näîê. Ïîäïèñü Äàòà

ÃÈÏ

ÃÀÏ

Ëяíäрåñ

Ñûñîåâ

Ëèñòîâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

Рàçрàб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

Ñûñîåâ

П

Реконструкция здания сельского
 дома культуры

20-20 АР

Ëяíäрåñ

3D Вèçуàëèçàцèя.
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Èзì. Êол.ó÷. Ëист Nдок. Ïодписü Äата

ÃÈÏ

ÃÀÏ

Ëяндрес

Сысоев

Разраб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Сысоев

Стадия Ëист ËистовËистов

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

20-20 АР

П

Ëяндрес

Сертификат пожарной безопасности покрытия
потолка, стен коридоров , фойе
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Ñåртèфèкàт ïожàрной бåçоïàñноñтè ïокрûтèÿ
ïотолкà, ñтåн лåñтнè÷нûх клåток , âåñтèбюлÿ

Èçì. Êол.ó÷. Ëèñт Näок. Ïоäïèñü Äàтà

ÃÈÏ

ÃÀÏ

Ëÿнäрåñ

Ñûñоåâ

Рàçрàб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Ñûñоåâ

Ñтàäèÿ Ëèñт ËèñтоâËèñтоâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

20-20 АР

П

Ëÿнäрåñ
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Í.контроль

Ñåртèфèкàт ïожàрной бåçоïàñноñтè ïокрûтèÿ
ïолà çрèтåльного çàлà (нà÷àло)

Èçì. Êол.ó÷. Ëèñт Näок. Ïоäïèñь Äàтà

ÃÈÏ

ÃÀÏ

Ëÿнäрåñ

Ñûñоåâ

Рàçрàб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Ñûñоåâ

Ñтàäèÿ Ëèñт ËèñтоâËèñтоâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

20-20 АР

Ëÿнäрåñ

П
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Èзì. Êол.óч. Ëист Näок. Ïоäпись Äата

ÃÈÏ

ÃÀÏ

Ëянäрес

Сысоеâ

Разраб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Сысоеâ

Стаäия Ëист ËистоâËистоâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

20-20 АР

Ëянäрес

Сертификат пожарной безопасности покрытия
пола зрительного зала (окончание)

П
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Í.контроль

Ñåртèфèкàт ïожàрной бåçоïàñноñтè
нàтÿжного ïотолкà çрèтåльного çàлà

Èçì. Êол.ó÷. Ëèñт Näок. Ïоäïèñь Äàтà

ÃÈÏ

ÃÀÏ

Ëÿнäрåñ

Ñûñоåâ

Рàçрàб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края,
         ул. Гурского 16

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Ñûñоåâ

Ñтàäèÿ Ëèñт ËèñтоâËèñтоâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

20-20 АР

П

Ëÿнäрåñ
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Ñåртèфèкàт ñоотâåтñтâèÿ Ïåноïлåкñ 45

Èзì. Êол.ó÷. Ëèñт Näок. Ïоäïèñü Äàтà

ÃÈÏ

ÃÀÏ

Ëÿнäрåñ

Ñûñоåâ

Рàзрàб .

  Село Еловое Емельяновского района Красноярского края ,
         ул. Гурского 16

Реконструкция здания сельского
дома культуры

Ñûñоåâ

Ñтàäèÿ Ëèñт ËèñтоâËèñтоâ

П Р О Е К Т Н О - К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е   Б Ю Р О

20-20 АР

П

Ëÿнäрåñ
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